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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Nhu cầu cấp nước luôn là một trong những yêu cầu hàng đầu trong sự 

phát triển kinh tế, xã hội. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ đòi hỏi các cơ sở hạ 

tầng cần phải phát triển đồng thời để đáp ứng cho các nhu cầu sản xuất, trong đó 

cấp nước là một trong những nhu cầu hàng đầu đối với bất kỳ sự phát triển nào. 

Nước sạch là một trong những hạng mục cơ sở hạ tầng không thể thiếu 

được đối với một cộng đồng dân cư. Sức khỏe và đời sống con người, năng suất 

lao động có được cải thiện hay không, phụ thuộc nhiều vào tình hình sử dụng 

nước sinh hoạt. Đây là cơ sở cho sự phát huy các thế mạnh của địa phương và là 

một trong những tiêu chí đánh giá điều kiện môi trường sống của cộng đồng dân 

cư tại khu vực. 

Huyện Cù Lao Dung có diện tích tự nhiên là 245,04km2, dân số toàn 

huyện là 57.262 người. Huyện Cù Lao Dung có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực 

thuộc, bao gồm thị trấn Cù Lao Dung (huyện lỵ) và 7 xã: An Thạnh 1, An Thạnh 

2, An Thạnh 3, An Thạnh Đông, An Thạnh Nam, An Thạnh Tây, Đại Ân 1. 

Hiện tại, người dân tại xã An Thạnh 2 đã có trạm cấp nước công suất 

960m3/ngày nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân toàn xã. 

Từ những phân tích trên, chúng ta nhận thấy vấn đề quan trọng của việc 

cung cấp nước sạch và phát triển mạng lưới cấp nước sinh hoạt tới người dân 

trong xã. Bên cạnh đó công cuộc xây dựng nông thôn mới đang được nhà nước 

triển khai thực hiện, việc đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng cơ sở là một trong 

những đòi hỏi đầu tiên cần đáp ứng. Việc cung cấp 1 nguồn nước sạch an toàn 

cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân là cần thiết. Dự án 

“Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng” được 

thực hiện theo mục tiêu đầu tư vào lĩnh vực cấp nước sạch cho cộng đồng dân 

cư nông thôn, hiện đang có nhu cầu rất cấp bách về nước sạch.  

Sự thành công của Dự án không chỉ giúp giải quyết các vấn đề về nước 

sạch cho cộng đồng dân cư sống ở xã trong dự án, mà còn cải thiện đời sống, 

giảm tình trạng sử dụng nước kém chất lượng, nước chưa xử lý, không đủ nước 

sử dụng và giảm nguy cơ bệnh tật do nước kém chất lượng gây ra. Dự án sẽ 

đóng góp tích cực vào việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm các chi phí 
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khám chữa bệnh, cải thiện điều kiện vệ sinh và nâng cao nhận thức của người 

dân đối với hành vi vệ sinh.  

Với tất cả các lợi ích trên, việc triển khai thực hiện Dự án “Trạm cấp nước 

xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng” với công suất 2.400 

m3/ngày đêm là hết sức cần thiết. Nó không những đáp ứng được mục tiêu đã 

được đề ra của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà còn 

phù hợp với kế hoạch phát triển của địa phương. Dự án có ảnh hưởng tích cực 

đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã An Thạnh 2.  

Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng được 

xây dựng tại thửa đất số số 740, tờ bản đồ số 8 có diện tích 1.114,8m2 tọa lạc tại 

ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Đồng Tháp.  

Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định tại mục số 9, cột 2, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định chi tiết nội dung một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường, dự án sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh. 

Loại hình dự án: đây là dự án nâng công suất công trình cấp nước tập 

trung. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện 

Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng do Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng phê duyệt. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan 

- Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: chưa được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Quy hoạch vùng: dự án phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng sông 

Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2,  

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng  3 

- Quy hoạch tỉnh: dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023..  

Bên cạnh đó, đối với dự án sắp tới là xử lý nước và cấp nước với quy mô 

nhỏ qua đánh giá phù hợp với các quy hoạch, quy định cụ thể như sau:  

+ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/12/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

+ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025. 

+ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

+ Thông báo số 836-TB/TU ngày 22/3/2023 của Tỉnh Ủy Sóc Trăng kết 

luận của Ban thường vụ Tỉnh Ủy về việc điều chỉnh, bổ sung phương án và kế 

hoạch thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

+ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2024 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

+ Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ương). 

1.4. Mối quan hệ của dự án với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp  

Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng không nằm trong khu công nghiệp. 
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2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

về môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Luật, nghị định, thông tư và quyết định 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;  

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;  

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 

một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường;  

- Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy 

định về hạn chế khai thác nước dưới đất;  

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ 

sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;  

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;  

- Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước sinh hoạt;  

- Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước;  

- Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử dụng;  

- Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, 

đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất;  
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- Thông tư 17/2021/TT- BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;  

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14/12/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới 

đất; 

- Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới 

đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Báo cáo quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới 

đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc 

Trăng. 

b. Các quy chuẩn môi trường và các tiêu chuẩn khác 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 

- QCVN 01-1-2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng. 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  

không khí. 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt. 

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất. 

https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=94504&Keyword=
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=94504&Keyword=
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=94504&Keyword=
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- QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

đất. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền về dự án 

- Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 13/09/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đầu tư xây dựng 

công trình Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung – Trạm cấp nước 

xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (điều chỉnh). 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 06/GXN-KHMT 

ngày 09/08/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung.  

- Giấy phép thăm dò nước dưới đất số 12/GP-UBND ngày 02/03/2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

- Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 06/09/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn tỉnh Sóc Trăng thuê 1.114,8m2 đất để xây dựng Trạm cấp nước xã An 

Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

2.3. Tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình lập ĐTM 

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

- Các bản vẽ kỹ thuật của dự án: Sơ đồ mặt bằng tổng thể, cấp thoát nước 

tại dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

♦ Chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

- Người đại diện: Nguyễn Thành Dũng;             - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02993.822262           - Fax: (0299) 3826 086. 

♦ Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường CDM Sóc Trăng 

Địa chỉ: ƠLK 24-20 Đường số 22, Khu đô thị 5A, Khóm 4, Phường 4, 

Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam 

Đại diện: Bà Võ Thị Thúy Loan  - Chức vụ: Giám đốc. 
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Điện thoại: 0937 867 847 

Bảng 1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo 

TT Thành viên Học vị 
Chuyên 

ngành 
Chức vụ 

Nội dung 

thực hiện 

Chữ 

ký 

A. Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

1 Nguyễn Thành Dũng - - 

Giám đốc – 

Trung tâm 

nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quản lý và 

điều hành 

chung dự án 

 

2 Trần Ninh Bình - - 

Trưởng 

phòng– 

Trung tâm 

nước sạch 

và 

VSMTNT 

Cung cấp các 

bản vẽ liên 

quan đến dự 

án 

 

B. Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường CDM Sóc Trăng 

1 Võ Thị Thúy Loan Kỹ sư 
Kỹ thuật 

môi trường 
Giám đốc  

Quản lý - 

Điều hành 
 

2 Nguyễn Hồng Kiểm 
Thạc 

sỹ 

Khoa học 

môi trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Đánh giá hiện 

trạng môi 

trường dự án 

và thực hiện 

chương 3,4,6  

 

3 Nguyễn Huy Hoàng 
Thạc 

sỹ 

Kỹ thuật 

môi trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Đánh giá hiện 

trạng môi 

trường dự án 

và thực hiện 

chương 3,4,6  

 

4 
Nguyễn Thị Thúy 

Oanh 

Thạc 

sỹ 

Kỹ thuật 

môi trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Thu thập đánh 

giá điều kiện 

tự nhiên và 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1. Phương pháp ĐTM 

a. Phương pháp so sánh 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 2, chương 3. Đây là phương 

pháp thường xuyên sử dụng trong công tác ĐTM. Phương pháp này được sử 

dụng trong việc so sánh giá trị hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự 

án với các giá trị quy định trong quy chuẩn Việt Nam hiện hành như sau: QCVN 

08:2023/BTNMT, QCVN 14:2008/BTNMT,  QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 

09:2023/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT,… nhằm đánh giá chất lượng thành 

phần nước mặt, nước thải, chất lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án 

và khu vực lân cận dự án hoặc so sánh với số liệu tham khảo từ các dự án tương 

đồng với loại hình của dự án. 
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b. Phương pháp đánh giá nhanh 

Phương pháp này được áp dụng chủ yếu tại chương 3. Đây là một trong 

những phương pháp phổ biến được sử dụng trong công tác ĐTM, phương pháp 

này rất hữu dụng để xác định nhanh và dự báo tải lượng thải và thành phần các 

chất ô nhiễm (không khí, nước, chất thải rắn,…) dựa trên số liệu có được từ dự 

án. Mặt khác, phương pháp này sử dụng các hệ số phát thải đã được thống kê 

bởi các cơ quan, tổ chức và chương trình có uy tín lớn trên thế giới như Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (USEPA). 

c. Phương pháp thống kê 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 1, chương 2, chương 3. Đây là 

phương pháp được sử dụng trong công tác ĐTM, phương pháp này rất hữu dụng 

để xác định nguồn thải và thành phần các chất ô nhiễm. Phương pháp này nhằm 

xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện dự án 

thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như các 

thông tin cơ bản về địa bàn có dự án triển khai về điều kiện khí tượng thủy văn, 

kinh tế - xã hội tại khu vực xây dựng dự án, tổng hợp trong niên giám thống kê. 

Ngoài ra, việc thống kê các máy móc, trang thiết bị hoạt động giúp đánh giá 

chính xác nguồn tác động, loại chất thải phát sinh để đề xuất giải pháp giảm 

thiểu phù hợp. 

4.2. Phương pháp khác 

a. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 1, chương 2. Phương pháp 

trong điều tra, khảo sát hiện trường được thực hiện trong báo cáo bao gồm: điều 

tra, khảo sát hiện trạng khu vực dự án, điều tra, khảo sát các yếu tố môi trường 

xung quanh, các đối tượng KTXH xung quanh. Khảo sát hiện trường là điều bắt 

buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác định hiện trạng khu vực thực hiện dự 

án nhằm làm cơ sở cho việc nhận định các đối tượng tự nhiên có thể bị tác động 

bởi các hoạt động của dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chương 

trình quản lý và giám sát môi trường,… Xác định vị trí của dự án tiếp giáp với 

các đối tượng xung quanh. Do vậy, quá trình khảo sát hiện trường càng tiến 

hành chính xác và đầy đủ thì quá trình nhận dạng các đối tượng bị tác động cũng 

như đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và 

khả thi tại chương 3. 
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b. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 2, chương 3, chương 5. Kế 

thừa các nghiên cứu, các tài liệu tham khảo và báo cáo ĐTM của các dự án cùng 

loại đã được thẩm định để làm căn cứ xác định nguồn thải, thành phần, tính chất 

của nguồn thải, cũng như các biện pháp giảm thiểu có hiệu quả trong việc xử lý 

các chất thải phát sinh. 

Tham khảo tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến dự án, 

có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan 

đến hoạt động của dự án. Áp dụng nhiều nhất tại chương 3 trong việc xác định 

nồng độ, tải lượng các chất ô nhiễm: khí thải, nước thải. 

c. Phương pháp tham vấn 

Tham vấn cộng đồng là phương pháp này được áp dụng tại chương 6. 

Tham vấn là quá trình trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ giúp người cần tham vấn hiểu rõ 

bản chất vấn đề, nắm vững những cách giải quyết và đưa ra phương án giải 

quyết tối ưu. Tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường là hoạt 

động của chủ dự án, theo đó chủ dự án tiến hành trao đổi thông tin, lắng nghe 

trao đỏi, tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư trong khu 

vực dự án có tác động trực tiếp về báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tham 

vấn cộng đồng dân cư là hoạt động không thể thiếu trong quá trình đánh giá tác 

động môi trường. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung:  

- Tên dự án: Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh 

Sóc Trăng 

- Địa điểm thực hiện: ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

- Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng 

+ Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

+ Người đại diện: Nguyễn Thành Dũng;            - Chức vụ: Giám đốc. 

+ Điện thoại: 02993.822262     - Fax: (0299) 3826 086. 
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5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Quy mô/công suất:  

Dự án thực hiện tại thửa đất số 740, tờ bản đồ địa chính số 08 tọa lạc tại 

ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng với 

diện tích là 1.114,8 m2. Khu đất thực hiện dự án là đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp. Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng có công suất 2.400 m3/ngày.đêm gồm 2 giếng khoang, 01 giếng hiện hữu 

có lưu lượng khai thác 960m3/ngày.đêm, 01 giếng khoan mới có lưu lượng khai 

thác 1.440m3/ngày.đêm. 

Quy mô của dự án như sau: 

a. Các hạng mục xây dựng: 

- Cụm xử lý: Tháp làm thoáng cưỡng bức – lắng – lọc 

- Bể chứa BTCT: Thể tích 200m3, diện tích xây dựng 63,6m2. 

- Nhà trạm bơm cấp 2 – hóa chất: nhà trệt, diện tích xây dựng 38,4m2. 

- Nhà quản lý: nhà trệt, diện tích xây dựng 73,44m2. 

- Bể lắng bùn kích thước 4m x 6,6m. 

- Cổng, tường rào, sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước 

- Đường ống phân phối 

- Trạm biến áp 3 pha 30KVA 

b. Hạng mục công trình sử dụng nước 

 Đối với giếng khoan 

Dự án thực hiện khoan giếng để sử dụng nước dưới đất phục vụ cho hoạt 

động của dự án. Giếng khoan khai thác nước dưới đất của dự án ở tầng 

Pleistocen dưới (qp1), độ sâu thiết kế: 150 mét. 

5.1.3. Công nghệ sản xuất: 

Dự án Lắp đặt 01 cụm xử lý: Tháp làm thoáng cưỡng bức – lắng – lọc 

công suất 2.400 m3/ngày đêm là công nghệ xử lý cho Trạm cấp nước xã An 

Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.  
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5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Bảng 2. Các hạng mục công trình của dự án: 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

A. Hạng mục công trình chính 

1 Bể chứa nước m2 63,6 5,71 

2 Nhà trạm cơm cấp 2 – hóa chất m2 38,4 3,44 

3 Nhà quản lý  m2 73,44 6,59 

B. Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Cổng, tường rào, sân đường nội bộ  912,96 81,89 

C. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Bể lắng bùn m2 26,4 2,37 

2 Hệ thống thoát nước mưa 
Hệ 

thống 
1 - 

Tổng diện tích (A + B + C) m2 1.114,8 100 

 (Nguồn: Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2023) 

* Các hoạt động của dự án: Dự án khai thác nước dưới đất để cung cấp 

nước sạch cho người dân theo tuyến ống mạng. 

Đây là dự án nâng công suất nên các hạng mục công trình đã được xây 

dựng, nguồn tác động chủ yếu ở giai đoạn hoạt động. 

- Giai đoạn hoạt động:  

+ Hoạt động khai thác xử lý nước cấp và cấp nước cho người dân;  

+ Sinh hoạt của nhân viên;  

+ Các rủi ro, sự cố. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án với loại hình khai thác nước 

dưới đất với lưu lượng khai thác là 2.400 m3/ngày đêm phục vụ cho mục đích 

sinh hoạt; không sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất lúa 02 

vụ hay đất của di tích - lịch sử, danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu chuyển 
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đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, khu bảo tồn thiên nhiên, ...; không có 

yêu cầu về di dân tái định cư. Vì vậy, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trường 

Bảng 3. Các giai đoạn và hoạt động có tác động đến môi trường 

Các giai đoạn của 

dự án 

Hoạt động 

của dự án 

Nguồn tác 

động 
Tác động đến môi trường 

Vận hành 

Hoạt động xử 

lý nước cấp 

và cấp nước 

Nước mưa 

chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn bị ứ 

đọng, gây hiện tượng ngập 

cục bộ gây mất mỹ quan khu 

vực. 

Nước thải sinh 

hoạt 

Chứa nhiều chất hữu cơ và vi 

sinh vật, không xử lý tốt sẽ 

ảnh hưởng đến môi trường và 

nhân viên làm việc tại dự án. 

Nước thải sản 

xuất 

Nước rửa lọc thường chứa 

hàm lượng kim loại cao gây 

ức chế cho các VSV phân hủy 

các chất hữu cơ có trong đất, 

làm cho đất nhiễm độc và khó 

trồng trọt. Đồng thời ảnh 

hưởngđến đời sống của thuỷ 

sinh trong nước. 

Chất thải khí 

Ảnh hưởng của bụi vào sức 

khỏe, bụi còn tác động đến hệ 

thực vật, các công ty, doanh 

nghiệp xung quanh dự án, gây 

mất mỹ quan. Mùi hôi từ hệ 

thống thu gom nước thải gây 

khó chịu và ảnh hưởng đến 

sức khỏe của công nhân viên 

làm việc tại dự án và dân cư. 
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Các giai đoạn của 

dự án 

Hoạt động 

của dự án 

Nguồn tác 

động 
Tác động đến môi trường 

Khí thải từ 

máy phát điện 

dự phòng 

Ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người và môi trường xung 

quanh do khí thải phát sinh 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

Gây mất vệ sinh môi trường, 

tạo điều kiện thuận lợi tạo ra 

dịch bệnh. 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thường 

Ít gây tác động trực tiếp đến 

môi trường 

Bùn nạo vét hệ 

thống thoát 

nước mưa 

Giảm sút oxy, mất cân bằng 

sinh thái trong nguồn nước 

mặt, hạn chế điều kiện tiêu 

thoát nước. 

Bùn từ hệ 

thống xử lý 

bùn 

Mùi hôi do quá trình phân hủy 

các hợp chất hữu cơ trong bùn 

vàn nước thải 

Chất thải nguy 

hại 

Ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người, các thành phần môi 

trường mà chất thải phát tán 

vào. 

Tiếng ồn và độ 

rung 

Ảnh hưởng tới sức khỏe của 

người lao động. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

Do đây là dự án nâng công suất, các hạng mục công trình hiện hữu được 

tiếp tục sử dụng nên nguồn gây tác động chủ yếu ở giai đoạn vận hành như sau: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2,  

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng  15 

5.3.1. Tác động do nước thải 

Nước thải trong quá trình hoạt động của dự án phát sinh chủ yếu từ: hoạt 

động sinh hoạt của công nhân; cụm xử lý lắng, lọc; nước mưa chảy tràn 

Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày là: 1 

người x 80 lít/người/ngày x 100% = 0,08 m3/ngày  

Nước thải sản xuất: Theo số liệu từ tính toán của dự án thì lượng nước 

thải phát sinh từ công đoạn lắng và quá trình rửa lọc chiếm tỷ lệ 5% lượng nước 

thất thoát của trạm, tức là khoảng 2,4 m3/ngày, trong đó nước thải chiếm khoảng 

80% (1,92 m3/ngày) và 20% còn lại thuộc dạng bùn. 

Nước mưa chảy tràn: Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của dự án là 9,42 m3/ngày. So với Quy chuẩn Việt Nam đối với nước thải thì 

nước mưa chảy tràn tương đối sạch, do đó có thể thải trực tiếp ra môi trường sau 

khi đã tách rác và lắng sơ bộ. 

5.3.2. Tác động do bụi, khí thải  

Quá trình xử lý bùn thải và khu vực chứa rác thải sinh hoạt sẽ phát sinh 

mùi hôi do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, thành phần ô nhiễm chủ yếu 

là H2S, NH3, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng. 

5.3.3. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân 

của công nhân viên, theo QCVN 01:2021/BXD thì lượng rác tính theo đầu 

người là 0,8 kg/người/ngày, số lượng công nhân viên của dự án là 1 người, do 

đó khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,8 kg/ngày, với thành phần 

gồm bọc nilong, thực phẩm thừa, chai nhựa, ...  

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ bao bì đựng hóa 

chất từ quá trình xử lý nước. Chủ yếu là bao bì PAC, vật liệu lọc (cát thạch anh), 

bùn thải từ quá trình xử lý nước...  

+ Lượng bao bì đựng PAC, thùng chứa chlorine khoảng 2 kg/tháng. 

+ Bùn thải từ bể lắng nước rửa lọc khoảng 5 kg/tháng. 

+ Vật liệu lọc (cát thạch anh) khoảng 100kg/lần phát sinh 

5.3.4. Tác động do chất thải nguy hại (CTNH)  

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, hoạt động sản 

xuất của dự án. Chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu nhớt, dầu 
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nhớt thải. Tham khảo từ các công trình tương tự thì lượng chất thải nguy hại 

phát sinh tại dự án như sau: 

+ Bóng đèn huỳnh quang: khoảng 0,2 kg/tháng. 

+ Giẻ lau dính dầu nhớt: khoảng 0,6 kg/tháng 

+ Dầu nhớt thải: khoảng 1 kg/tháng.   

5.3.5. Tiếng ồn, độ rung  

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ quá trình vận hành các máy móc thiết bị 

phục vụ cho hoạt động của dự án. Tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động của các 

máy bơm nước, phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

Độ rung phát sinh chủ yếu từ quá trình vận hành các máy móc thiết bị 

phục vụ cho hoạt động của dự án và phát sinh từ máy phát điện dự phòng. 

5.3.6. Các tác động khác  

a. Sự cố tai nạn lao động  

Tai nạn lao động xảy ra do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo 

hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao 

động của công nhân vận hành máy móc thiết bị.  

b. Sự cố cháy nổ, an toàn điện  

Sự cố cháy nổ có thể sẽ nảy sinh do nhiều nguyên nhân như: Bảo quản 

nhiên liệu không đúng cách, hệ thống điện để cung cấp điện cho các máy móc, 

thiết bị thi công, vận hành thử nghiệm hệ thống có thể gây sự cố giật, chập, cháy 

nổ…  

c.Tác động của việc khai thác nước dưới đất tại khu vực  

Xảy ra các hiện tượng sụt lún mặt đất; suy giảm lưu lượng, mực nước và 

suy giảm chất lượng nước dưới đất trong các lỗ khoan khai thác. Lượng nước 

khai thác càng nhiều thì mực nước hạ thấp càng lớn, thời gian khai thác càng lâu 

thì phạm vi hạ thấp mực nước càng lớn gây ra các hiện tượng: sụt, lún đất; thay 

đổi mực nước ngầm; xâm nhập mặn, chất lượng nước ngầm bị suy giảm. 

e. Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp   

Hệ thống xử lý nước cấp gặp sự cố do các nguyên nhân như sau:   

- Các bơm bị sự cố như bơm chính bị hư hỏng, các bơm nước rửa ngược 

không hoạt động, các bơm cung cấp nước bị hư, trục trặc kỹ thuật.  
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- Các ống và hệ thống châm Clo bị hư, nghẹt đường ống dẫn Clo.  

- Hệ thống điện trung thế, hạ thế hư hỏng sẽ làm cho dự án không có điện 

sản xuất.  

- Vật liệu lọc không còn hiệu quả.  

- Bề mặt bể bị bong tróc.  

* Sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát 

nước  

- Sự cố bể lắng bùn  

Những sự cố thường gặp xảy ra tại hố lắng bùn như: bùn nổi ở bể lắng, 

bùn hôi. Sự cố xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước tuần hoàn vào hệ 

thống xử lý nước cấp của dự án.   

- Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước  

Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước có thể xảy ra. Nguyên 

nhân là do cặn bẩn tích tụ trong đường ống, lâu ngày sẽ gây ra tình trạng ứ đọng 

và sẽ cản trở việc thoát nước trong đường ống. Sự cố này sẽ dẫn đến quá trình 

thoát nước chậm hoặc tắc nghẽn, mùi hôi phát sinh từ cống, … gây nhiều phiền 

toái cho người dân tại khu vực dự án.  

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:  

5.4.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải  

- Nước mưa chảy tràn  

Lắp đặt máng xối thu gom nước mưa trên mái nhà và bố trí ống nhựa 

PVC D90 để dẫn nước từ máng xối xuống đất vào mương thoát nước, sau đó 

theo mương thoát nước xây bằng bê tông cốt thép bố trí xung quanh khu vực dự 

án và thoát ra nguồn tiếp nhận. 

Ngoài ra, trước mùa mưa thực hiện nạo vét đường thoát nước mưa, tạo 

dòng chảy thông thoáng; Thu gom rác thải sau mỗi ngày làm việc để hạn chế 

việc nước mưa chảy tràn làm cuốn trôi lượng rác thải này.  

- Nước thải sinh hoạt: Để giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt, nước 

thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại (bể tự hoại 3 ngăn) với tổng thể tích bể 

tự hoại là 1,44 m3 (kích thước LxRxC = 1,5m x 0,8m x 1,2m) để đảm bảo xử lý 

toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. Sau khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được 

thải ra bể chứa bùn bằng ống nhựa PVC Ø90mm 
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- Nước thải sản xuất: Nước thải từ rửa lọc thu gom dẫn vào khu xử lý bùn 

có dung tích W = 26,4 m3 (kích thước 4m x 6,6m). Phần nước trong sau khi qua 

bể lắng bùn sẽ được tiếp tục được xả tràn qua đường ống PVC D114 ra nguồn 

tiếp nhận. 

5.4.2. Đối với xử lý bụi, khí thải:  

- Mùi hôi từ quá trình xử lý bùn thải, từ khu vực bãi chứa rác thải sinh 

hoạt  

+ Bùn thải: hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo 

đúng quy định.  

+ Rác thải sinh hoạt: bố trí 02 thùng rác có nắp đậy thể tích 20 lít, 60 lít 

và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phương để thu gom, vận chuyển và 

xử lý. 

+ Thường xuyên quét dọn vệ sinh dự án.  

- Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để giảm thiểu nguồn ô nhiễm này, Chủ dự án sẽ thực hiện biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

- Khu vực đặt máy phát điện được xây dựng kín để tránh tiếng ồn phát tán 

ra bên ngoài, đồng thời đặt lớp đệm chống ồn tại chân máy. 

- Lắp đặt ống khói phát thải. 

5.4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường   

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 thùng chứa rác có nắp đậy (thể tích 20 

lít/thùng) để chứa chất thải sinh hoạt. Hàng ngày lượng rác được đem ra vị trí 

tập kết rác (01 thùng rác thể tích 60 lít) giao cho đơn vị thu gom rác tại địa 

phương. Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.  

- Chất thải rắn thông thường  

+ Bao bì PAC, bao bì đựng chlorine sẽ được thu gom và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.  

+ Các vật liệu lọc, lắng sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo quy định.  
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+ Bùn thải từ bể lắng, lọc: Bùn thải và nước thải từ công đoạn xả bùn bể 

lắng và rửa lọc được thu gom vào hồ chứa bùn có dung tích W = 26,4 m3 (kích 

thước 4m x 6,6m) 

Nước thải sau khi lắng bùn sẽ được xả tràn qua đường ống PVC D114 ra 

nguồn tiếp nhận. 

Bùn thải sẽ được lấy mẫu để phân tích đánh giá các yếu tố có vượt 

ngưỡng chất thải nguy hại. Nếu mẫu bùn thải không có các yếu tố vượt ngưỡng 

chất thải nguy hại thì sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom về chất thải rắn công 

nghiệp thông thường để thu gom và xử lý. Nếu mẫu bùn thải có các yếu tố vượt 

ngưỡng chất thải nguy hại thì sẽ xử lý như chất thải nguy hại.  

5.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 

hại:   

Chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu chứa riêng biệt. Kho 

chứa CTNH có diện tích 2 m2. Xây tường, nền bê tông xi măng, có mái che kín 

nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH, dán nhãn cảnh báo với từng loại 

CTNH được lưu giữ. Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

quản lý và xử lý đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

5.4.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Bố trí máy bơm nước cách xa nơi làm việc của công nhân và xây tường 

cách âm khu vực đặt máy.  

- Máy phát điện phải được đặt trên các bệ đúc có móng chắc chắn bảo 

đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm 

tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt.  

5.4.6. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

a. Sự cố tai nạn lao động  

Thường xuyên bảo trì các thiết bị, máy móc nhằm hạn chế tai nạn lao 

động do sự cố hư hỏng của thiết bị, máy móc. Các trang thiết bị bảo hộ lao động 

như: kính phòng hộ mắt, găng tay, khẩu trang, giầy bảo hộ, quần áo bảo hộ lao 

động, ... Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân theo quy định.  
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b. Sự cố cháy nổ, an toàn điện  

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thực hiện lắp đặt máy 

móc, thiết bị (bình CO2, cát...); Hướng dẫn, tập huấn công nhân các giải pháp 

khắc phục khi có sự cố cháy nổ xảy ra.  

- Luôn giữ khoảng cách an toàn với hệ thống điện theo quy định hiện 

hành. Thi công thao tác đúng quy trình quy phạm trong công tác an toàn điện.  

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ 

được bố trí thật an toàn.  

- Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay, bình được đặt tại những vị trí thích hợp 

nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt 

của bình;  

- Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định  PCCC ở nơi dễ nhìn thấy.  

c. Tác động của việc khai thác nước dưới đất tại khu vực  

- Chủ động giữ gìn vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước dưới đất qua giếng 

khoan khai thác; xác định và bảo vệ vùng phòng hộ vệ sinh cho từng giếng 

khoan khai thác theo quy định của Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT.  

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến lưu lượng, mực 

nước, chất lượng nguồn nước tại giếng khai thác; thực hiện việc quan trắc theo 

quy định.   

- Phát hiện, xử lý, khắc phục các hiện tượng, sự cố bất thường về chất 

lượng nước, mực nước trong giếng khai thác và các sự cố về môi trường do hoạt 

động khai thác của mình gây ra đồng thời báo cáo kịp thời tới chính quyền địa 

phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung nơi xảy ra sự cố 

và tới cơ quan cấp phép đối với trường hợp đã được cấp giấy phép.  

- Kiểm soát xin phép khai thác nước dưới đất đúng theo quy định hiện 

hành; 

- Lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất theo đúng quy định; Trong 

quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác nước 

dưới đất định kỳ, quan trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng quy 

định. 
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- Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trường hợp giếng khoan phải trám lấp.  

- Quản lý, vận hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật 

và vận hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước ổn định, 

an toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước.  

- Khai thác nước dưới đất phải thực hiện các biện pháp quy định trong 

giấy phép, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật bảo đảm 

không gây sụt, lún đất. Trường hợp xảy ra sụt, lún đất thì phải dừng việc khai 

thác, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục và báo ngay cho chính quyền 

địa phương nơi gần nhất.  

- Thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.  

* Biện pháp khắc phục sự cố sụt lún do khai thác nước dưới đất tại dự án:  

- Báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Cù Lao Dung nơi xảy ra sự cố và tới cơ quan cấp phép đối với 

trường hợp đã được cấp giấy phép.  

- Tạm ngừng hoạt động khai thác nước dưới đất tại dự án. Thực hiện các 

biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án.  

d. Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp   

- Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp cho các hộ dân.  

- Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị 1 tháng/lần.  

- Vận hành đúng thao tác, đúng quy trình không để hơi nước lọt vào trong 

đường ống.  

- Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy móc, đường 

ống khi có sự cố.  

- Trang bị bơm dự phòng.  

- Thường xuyên định kỳ vệ sinh bể chứa.  

- Định kỳ kiểm tra giám sát, theo dõi chất lượng, độ mặn của các tầng 

chứa nước khai thác.  

e. Sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước  

* Sự cố bể lắng bùn  

- Thường xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại bể lắng bùn của dự án.  
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- Định kỳ hút bùn tại bể lắng.  

* Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước  

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước của dự án.  

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nước của dự án.  

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình trạng nghẹt đường dẫn của 

hệ thống thoát nước.  

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Bảng 4. Chương trình quản lý môi trường 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Vận hành  

Sinh hoạt 

của công 

nhân 

Nước thải 

sinh hoạt 

Xử lý bằng bể tự hoại 03 

ngăn.  

Suốt thời gian 

hoạt động của 

dự án 

Rác thải 

sinh hoạt 

Hợp đồng với đơn vị thu 

gom rác tại địa phương  

Suốt thời gian 

hoạt động của 

dự án 

Hoạt động 

cấp nước 

Nước thải 

sản xuất 
Xử lý bằng bể lắng 

Suốt thời gian 

hoạt động của 

dự án 

Chất thải 

thông 

thường 

- Bao bì PAC, bao bì đựng 

chlorine sẽ  được thu gom 

và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý 

theo quy định.  

- Các vật liệu lọc, lắng sẽ 

được thu gom và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý theo quy 

định.  

- Bùn thải sẽ được kiểm 

định và xử lý theo quy định 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Chất thải 

nguy hại 

- Lưu giữ tại kho chứa 

CTNH. 

- Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý 

Suốt thời gian 

hoạt động của 

dự án 

Tiếng ồn, 

rung 

Bảo dưỡng máy móc thiết 

bị định kỳ 

Suốt thời gian 

hoạt động của 

dự án 

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường 

* Giám sát nước dưới đất  

- Thông số: pH, chỉ số pemanganat, TDS, độ cứng tổng (CaCO3), N-

NH4
+, N-NO2

-, N-NO3
-, Cl-, SO4

2-, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, tổng Coliform, E.Coli.  

- Vị trí giám sát: 02 mẫu tại 02 giếng khoan tại khu vực dự án.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước dưới đất 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

* Giám sát nước thải  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính 

theo N), tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliform.  

- Vị trí giám sát: 01 mẫu sau xử lý trước khi thoát vào nguồn tiếp nhận 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (cột A) 

* Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại  

Nội dung thực hiện: Theo dõi, thống kê số lượng chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh tại dự án. Báo cáo khối lượng phát sinh của từng loại 

CTNH tại dự án đến Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy 

định. 
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Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tần 

suất báo cáo: 1 lần/năm.   

* Giám sát tiếng ồn 

- Thông số: tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: Phía trước dự án 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

* Giám sát mực nước 

Nội dung thực hiện: Đối với mực nước trong giếng khai thác thực hiện 

giám sát định kỳ không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống 

giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau. 

- Vị trí giám sát: Tại giếng khoan của dự án. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/ngày. 
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Chương 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án:  

Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

1.1.2. Chủ dự án và tiến độ thực hiện dự án. 

a. Chủ dự án 

- Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

- Người đại diện: Nguyễn Thành Dũng;   - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02993.822262           - Fax: (0299) 3826 086 

b. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án thuộc loại hình nâng công suất, tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Thời gian thực hiện thủ tục môi trường: tháng 11/2023 - tháng 02/2024. 

- Thời gian vận hành: tháng 03/2023. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án thực hiện tại thửa đất số 740, tờ bản đồ địa chính số 08 tọa lạc tại 

ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng với 

diện tích là 1.114,8 m2. Dự án có tứ cận tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông: giáp đất của dân 

- Phía Tây: giáp đất của dân 

- Phía Nam: giáp Tỉnh lộ 933B 

- Phía Bắc: giáp đất của dân 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Dự án có diện tích 1.114,8m2 (theo quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 

06/09/2022). Mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (KCS). 
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1.1.5. Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

về môi trường 

Dự án giáp đường Tỉnh lộ 933B về phía Nam. 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 điều 

25 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự 

án 

a.  Mục tiêu của dự án 

Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đóng 

vai trò quan trọng về mặt phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng của 

người dân sinh sống trong khu vực: 

- Giải quyết việc thiếu nước sạch, thực hiện cung cấp nước sạch đáp ứng 

quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã An 

Thạnh 2. Nâng cao đời sống, sức khỏe của nhân dân trong toàn xã, được tiếp 

cận, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. 

- Dự án góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hướng đến mục tiêu 100% nhân dân 

được sử dụng nước sạch, đáp ứng các tiêu chí điện, đường, trường, trạm…trong 

xây dựng nông thôn mới. Dự án đi vào hoạt động góp phần ổn định cuộc sống 

của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương. 

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất, công cộng... của các 

đơn vị đóng trên địa bàn xã. 

- Nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về bảo vệ môi trường 

sống, từng bước xây dựng nếp sống văn minh cộng đồng. Góp phần sử dụng 

nguồn nước một cách khoa học, tiết kiệm và hợp lý, quản lý bảo về tài nguyên 

nước và giảm thiểu việc ô nhiễm nguồn nước. 

- Nâng cao công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước đảm bảm bền 

vững, hiệu quà trong dịch vụ cung cấp nước sạch. Sử dụng công nghệ xử lý 

nước phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
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b. Loại hình dự án 

Đây là dự án nâng công suất Trạm cấp xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

c. Quy mô, công suất 

Dự án thực hiện tại thửa đất số 740, tờ bản đồ địa chính số 08 tọa lạc tại 

ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng với 

diện tích là 1.114,8 m2. Khu đất thực hiện dự án là đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp. Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng có công suất 2.400 m3/ngày.đêm gồm 2 giếng khoang, 01 giếng hiện hữu 

có lưu lượng khai thác 960m3/ngày.đêm, 01 giếng khoan mới có lưu lượng khai 

thác 1.440m3/ngày.đêm. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích 1.114,8 m2 gồm các hạng mục 

sau: 

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Hiện trạng 

A. Hạng mục công trình chính 

1 Bể chứa nước m2 63,6 5,71 Hiện hữu 

2 Nhà trạm cơm cấp 2 – hóa chất m2 38,4 3,44 Hiện hữu 

3 Nhà quản lý  m2 73,44 6,59 Hiện hữu 

B. Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Cổng, tường rào, sân đường nội bộ  912,96 81,89 Hiện hữu 

C. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Bể lắng bùn m2 26,4 2,37 Hiện hữu 

2 Hệ thống thoát nước mưa 
Hệ 

thống 
1 - Hiện hữu 

Tổng diện tích (A + B + C) m2 1.114,8 100  

 (Nguồn: Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2023) 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính  

- Giếng khoan: sử dụng bơm chìm và đường ống lấy nước PVC 

D114x3,5mm. 
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- Cụm xử lý: gồm 2 bể lắng inox D2000x5mm, 4 bể lọc inox 

D1400x5mm và 2 tháp làm thoáng inox D700x3mm nằm trên bể lắng. 

- Bể chứa: xây dạng nửa nổi nửa chìm bằng BTCT liền khối M250. 

- Nhà quản lý: bao gồm phòng tiếp khách + làm việc, phòng ngủ nhân 

viên, bếp + vệ sinh; Móng, khung nhà có kết cấu BTCT, mái lợp tole, tường xây 

gạch ống, sơn nước. 

- Nhà trạm bơm: bao gồm gian phòng để bơm cấp 2 và máy phát điện và 

gian phòng để chứa và bơm hóa chất; Móng, khung nhà có kết cấu BTCT, mái 

lợp tole, tường xây gạch ống, sơn nước. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ  

Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ:  

- Đường vào trạm rộng 5m dài 45m, đan BTCT M250 dày 120mm. 

- Khuôn viên bê tông, sân nền, trồng cây xanh. 

- Cổng rào chính bằng cửa lùa sắt kích thước 3,2m x 2,15m có gắn motor 

điện, cửa rào phụ 1 cánh song sắt 1,1m x 2,15m. Mặt trước trạm hàng rào tường 

gạch kết hợp song sắt, các mặt bên xây tường gạch. Kết cấu móng, trụ BTCT. 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

- Khu vực chứa chất thải nguy hại: Diện tích khu vực chứa là 2m2. Dự án 

bố trí 03 thùng (thể tích 90 lít) có nắp đậy, nhãn cảnh báo. Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý theo quy định theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT Quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nhà vệ sinh – hầm tự hoại: Dự án xây dựng 01 nhà vệ sinh; Kết cấu: nền 

tráng xi măng, lót gạch; có lắp đặt bể tự hoại 1,44 m3.  

- Bể lắng bùn: diện tích 26,4m2, là nơi chứa nước + cặn thoát ra từ quá 

trình rửa ngược, súc bồn lắng và bể lọc. Kết cấu BTCT M200. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

Nước mưa được hệ thống sê nô thu gom độ dốc 2% và thoát xuống qua 

ống thoát nước mưa PVC D90. Xây dựng rãnh thoát nước mưa kích thước 0,5m 

x 0,5m có hố ga lắng cặn. 
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1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động 

của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường  

a. Lựa chọn nguồn nước 

Nguồn nước dưới đất: Khai thác 02 giếng khoan tại trạm 

+Giếng khoan 1: giếng hiện hữu 

+Giếng khoan 2: giếng khoan mới 

Ưu điểm: 

- Chất lượng nước ổn định 

- Ít bị ảnh hưởng theo mùa mưa, mùa khô, hạn mặn 

Nhược điểm: 

- Trữ lượng khai thác ít, hạn chế 

- Chất lượng nước nhanh chóng suy giảm khi khai thác quá mức, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến tầng địa chất và tài nguyên nước ngầm. 

b. Phương án, lựa chọn dây chuyền công nghệ 

Dựa vào tính chất nước nước dưới đất khai thác tại dự án: 

- Có hàm lượng sắt cao 6-10 mg/l 

- Bị nhiễm nhẹ các chỉ số mangan, asen... 

- Bị suy giảm và nhiễm nhẹ các chỉ số như amoni. 

Từ các đặc tính yêu cầu trên, Chủ dự án chọn phương án dây chuyền xử lý 

nước sau: Tháp làm thoáng cưỡng bức – lắng – lọc công suất 2.400 m3/ngày 

đêm.  

Ưu điểm:  

+ Có kích thước nhỏ gọn, phù hợp cho khu vực trạm xử lý nước có diện 

tích hạn chế; cung cấp và lắp đặt nhanh, giá thành kinh tế hơn so với phương án 

xây dựng bằng BTCT… 

+ Hệ thống vận hành tốt trong việc xử lý nước dưới đất. 

+ Trong bể lắng có lớp lọc lỏng-bùn, tầng cặn lơ lửng, vừa đóng vai trò bể 

lắng cũng như một bể lọc lỏng. 

+ Bể lọc trọng lực tự rửa hở có chiều dày lớp cát lọc lớn 0,8 – 1,2 mét  

nên luôn đảm bảo ổn định chất lượng nước đầu ra theo tiêu chuẩn QCVN 01-
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1:2018/BYT. Đảm bảo xử lý triệt để vấn đề về ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng. 

Quá trình rửa ngược không cần sử dụng bơm rửa ngược, tiết giảm chi phí đầu tư 

ban đầu. 

+ Hệ thống có khả năng vận hành quá tải với hệ số lớn. 

Nhược điểm:  

+ Hệ thống cần thời gian vận hành khởi động ban đầu để hình thành các 

tầng, lớp hoạt động. 

Kết luận: Từ các phân tích trên, chủ dự án chọn Tháp làm thoáng cưỡng 

bức – lắng – lọc là công nghệ xử lý cho Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện 

Cù lao Dung, tỉnh Đồng Tháp với các tiêu chí an toàn cấp nước, đơn giản dễ vận 

hành, chi phí bảo dưỡng thấp. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nước và các sản phẩm của dự án. 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất sử dụng cho hoạt động dự án 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động 

của dự án như sau:  

+ Hóa chất dùng để khử trùng nước là chlorine khoảng 8g/m3 (tương 

đương 16 kg/ngày), với thời gian lưu nước là 15 phút.  

+ Phèn nhôm PAC khoảng 1g/m3 nước (tương đương 2 kg/ngày) Thời 

gian lưu nước đối với hóa chất PAC là 60 phút.  

+ NaOH: khoảng 1 kg/ngày 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện 

Dự án sử dụng điện từ lưới điện quốc gia để phục vụ cho các hoạt động 

của dự án.  

Nhu cầu sử dụng điện cho mục đích cấp nước và sinh hoạt tại dự án ước 

tính khoảng 10.000 kWh/tháng.  

1.3.3. Nhu cầu về nước:  

Nguồn nước cấp sử dụng tại dự án được khai thác từ nguồn nước dưới đất 

tại dự án. Dự án có 02 giếng khoan (01 giếng hiện hữu, 01 giếng khoan mới) 

khai thác phục vụ hoạt động của dự án với chiều sâu khai thác là 150 m. Tầng 

chứa nước thăm dò  là tầng chứa nước lổ hỏng tầng Pleistocen dưới (n2
1).  
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 Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD thì định 

mức cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt  ≥ 80 lít/người/ngày. Lượng nước cấp cho 

mục đích sinh hoạt tại dự án là 0,08 m3/ngày.đêm (80 lít/ngày đêm x 1 người 

=0,08 m3/ngày.đêm).  

Nước cấp cho hoạt động sản xuất: nước sử dụng cho quá trình rửa lọc 

khoảng 2,4 m3/ngày,  nước vệ sinh đường ống cấp nước khoảng 1m3/ngày 

1.3.4. Các sản phẩm của dự án 

Lượng khai thác nước dưới đất là 2.400 m3/ngày. Tỷ lệ hao hụt trong quá 

trình xử lý nước cấp là khoảng 1,8 - 2%. Chủ yếu là do quá trình bơm nước bị 

thất thoát với tỉ lệ thoát thoát khoảng 1,5% và từ quá trình bể xử lý khoảng 0,3 - 

0,5%. Với lượng nước thất thoát từ quá trình bơm nước là 36m3/ngày và từ quá 

trình xử lý là 12 m3/ngày. Do đó sau khi qua hệ thống xử lý nước cấp thì tổng 

lượng nước cấp để phục vụ cho người dân là 2.352 m3/ngày 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Việc lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý nước là công việc rất quan 

trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến giá thành xây dựng, quản lý, vận hành hệ 

thống cấp nước mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nước sau xử lý, chọn dây 

chuyền công nghệ xử lý nước dựa vào các tiêu chí cơ bản sau: 

Công nghệ của dự án là lắp đặt 01 cụm xử lý: Tháp làm thoáng cưỡng bức 

- lắng - lọc công suất 2.400 m3/ngày đêm. Được lựa chọn theo những ưu điểm 

như sau: 

+ Có kích thước nhỏ gọn, phù hợp cho khu vực trạm xử lý nước có diện 

tích hạn chế; cung cấp và lắp đặt nhanh, giá thành kinh tế hơn so với phương án 

xây dựng bằng BTCT… 

+ Hệ thống vận hành tốt trong việc xử lý nguồn nước dưới đất. 

+ Trong bể lắng có lớp lọc lỏng-bùn, tầng cặn lơ lửng, vừa đóng vai trò bể 

lắng cũng như một bể lọc lỏng. 

+ Bể lọc trọng lực tự rửa hở có chiều dày lớp cát lọc lớn 0,8 – 1,2 mét  

nên luôn đảm bảo ổn định chất lượng nước đầu ra theo tiêu chuẩn QCVN 01-

1:2018/BYT. Đảm bảo xử lý triệt để vấn đề về ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng. 

Quá trình rửa ngược không cần sử dụng bơm rửa ngược, tiết giảm chi phí đầu tư 

ban đầu. 

+ Hệ thống có khả năng vận hành quá tải với hệ số lớn. 
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Hình 1.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý và cấp nước 

* Thuyết minh quy trình 

Thành phần, tính chất nước ngầm phụ thuộc vào nguồn gốc, cấu trúc địa 

tầng của khu vực và chiều sâu của lớp nước ngầm. Trong nước ngầm có một số 

đặc tính chung là: độ đục thấp, nhiệt độ và thành phần hoá học ít thay đổi theo 

thời gian, ngoài ra nước ngầm thường chứa rất ít vi khuẩn, trừ trường hợp nguồn 

nước bị ảnh hưởng của nước bề mặt.  

Một đặc điểm khác của nước ngầm là pH trong nước thường khá thấp, 

nhiều nơi pH giảm đến 3 – 4, không thuận lợi cho việc xử lý nước.  

Trong nước ngầm thường không có mặt oxy hoà tan nhưng có hàm lượng 

kim loại nặng (sắt, Mn...) từ vài mg/l đến vài trăm mg/l cao hơn rất nhiều tiêu 

chuẩn cho phép đối với nước cấp sinh hoạt. Do đó cần phải xử lý trước khi đưa 

vào sử dụng.  

Sắt, mangan trong nước thường tồn tại ở dạng Fe2+, Mn2+ vì vậy muốn 

loại chúng ra khỏi nước cần oxy hóa chúng thành muối Fe3+, Mn4+ ở dạng ít tan 

rồi dùng phương pháp lọc để giữ chúng lại và loại chúng ra khỏi nước.  

Nguyên lý của hệ thống xử lý nước ngầm như sau:  

+ Điều chỉnh pH của nước đầu vào nếu cần thiết bằng cách châm hoá chất 

để tạo ra môi trường thuận lợi cho phản ứng oxy hoá.  

+ Thiết bị ôxy hóa sắt là thiết bị làm thoáng tải trọng cao.  

+ Tạo phản ứng oxy hoá để đưa các oxit kim loại hoà tan Fe2+, Mn2+ thành 

muối Fe3+, Mn4+ về dạng kết tủa, sau đó được lọc tách bỏ bằng các lớp lọc cát 

thạch anh.  

Nước sau khi đi qua bể lọc nhanh được cấp dung dịch Clo khử trùng, sau 

đó đưa vào bể chứa nước sạch hoặc trực tiếp ra mạng. Nước ngầm sau khi xử lý 

đạt tiêu chuẩn nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT. 

Giếng khoan và 

bơm cấp I 
Ejector 

Bể lọc lần I 

(Lọc cặn và làm thoáng) 

Bể lọc lần II 

(Vật liệu lọc cát thạch anh) 

Bể chứa và bơm 

cấp II 

Mạng đường 

ống phân phối 

Rửa lọc 
Châm clo 
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1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

1.5.1. Quy trình thi công giếng khoan:  

Đưa giàn khoan vào vị trí sau đó lắp đặt hoàn thiện giàn khoan. Tiếp đến, 

khoan tạo lỗ, thổi rửa giếng khoan, hạ kết cấu ống vách giếng, chèn giếng và hạ 

kết cấu máy bơm. Quy trình cụ thể như sau: 

+ Đưa máy vào vị trí, sau đó dựng dàn khoan lên vị trí đã được xác định, 

kiểm tra lại tính chuẩn xác của vị trí đặt máy khoan, đảm bảo thế thẳng đứng của 

cần khoan. 

+ Sau khi kiểm tra thế thẳng đứng của cần khoan đã dạt chuẩn với độ 

nghiêng cho phép nhỏ hơn 0,5% và đã chỉnh bằng mặt máy mới có thể hạ cần 

khoan. 

+ Hạ cần khoan bắt đầu khoan: Khoan tạo lỗ và khoan doa tạo lỗ. Để giữ 

được thành vách lỗ khoan không bị sạt lở trong quá trình khoan ta sử dụng đất 

sét nung (Bentoni) hòa vào nước bơm xuống lỗ khoan bằng máy bơm thủy lực 

để tạo 1 vách đất sét trong lòng lỗ khoan. 

+ Sau khi đã khoan đủ độ sâu như trên ta bắt đầu hạ kết cấu ống giếng 

theo thứ tự như sau: 

• Ống lắng. 

• Ống lọc (ống dài 6m được ghép nối với nhau bằng phương pháp hàn). 

• Ống chống (ống dài 6m được ghép nối với nhau bằng phương pháp hàn). 

•  Ống vách chính (ống dài 6m được ghép nối với nhau bằng phương pháp 

hàn) phần nay dành để hạ máy bơm chìm 

+ Tiếp theo sau khi hạ kết cấu ống vách giếng là đến hạng mục thổi rửa 

giếng khoan: thổi rửa sạch đất sét nung bám dính ở thành vách lỗ khoan để nước 

ở địa tầng có thể thấm vào giếng qua ống lọc. 

+ Sau khi thổi rửa sạch lỗ khoan ta bắt đầu hạng mục chèn sỏi, sét, bê 

tông vào phía ngoài ống vách đặt trong lỗ khoan để ổn định kết cấu quanh giếng 

tránh sụt lún. 

+ Hạ kết cấu máy bơm chìm: Để máy ngập nước có thể treo máy bơm 

bằng cáp, ống dâng hàn nhiệt, ống dâng thép hàn mặt bích, ống dâng thép hàn 

ren. 
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1.5.2. Công tác thi công lắp đặt bơm và thiết bị công nghệ: 

Sau khi thi công nghiệm thu phần xây dựng xong trước khi tiết hành phần 

thi công lắp đặt thiết bị phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

- Vật tư phụ kiện lắp đặt phải được kiểm tra đúng chủng loại theo hồ sơ 

thiết kế.  

- Lắp đặt bơm:  

+ Bơm được lắp đặt trên các mố bê tông, được cố định bằng đinh ốc và bu 

lông được cấy cố định vào mố bê tông và bu long. 

+ Lắp đặt máy càng gần nguồn nước càng tốt. Nên lắp chắc chắn, tránh 

máy bị rung khi vận hành. 

+ Máy lắp càng gần mặt nước càng tốt. Khi đặt ống dẫn nước vào máy, 

phải lưu ý gắn rúp-pê ở đầu vào trước ống. Ống vào thì đường kính phải đúng 

đường kính của lỗ gắn nước vào và cũng không được đặt sát ngang lỗ vào. 

+ Rup pê của bơm phải đặt cách đáy và thành bể chứa, nên có lưới để 

tránh rác, cặn làm nghẹt - hư máy. 

+ Lắp đường ống ra phải đúng đường kính của máy bơm, giảm tối đa các 

khúc gấp, không dẫn đường ống ra lòng vòng làm giảm hiệu suất của bơm. Ở 

đầu ra của bơm thường gắn thêm một khóa để tiện việc điều chỉnh hoặc sửa 

chữa máy. 

+ Các đường ống dẫn vào và ra phải thật kín, mọi sự rò rỉ đều có thể làm 

hại cho máy khi vận hành. 

+ Điện thế nối vào máy phải đúng, nên lắp một cầu dao tự động, công suất 

dây điện phải đúng với công suất tải của máy và máy nối đất tốt. 

- Lắp đặt phụ tùng thiết bị:  

+ Các phụ tùng thưởng được sử dụng nối mềm, mối nối mặt bích để lắp 

đặt cho các phụ tùng theo ống .  

+ Phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất, nhà cung cấp phụ 

tùng.  

+ Tại các vị trí đặt phụ tùng và thiết bị, sau khi đã thực hiện công tác tôn 

nền bê tông lót đá 4x6, bố trí các gối đỡ tạm thời để có thể cố định chi tiết khi 

lắp đặt. Các phụ tùng thưởng được sử dụng nối mềm, mối nối mặt bích để lắp 

đặt cho các phụ tùng theo ống, nên trước khi đưa phần thân phụ tùng vào đầu 
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ống nối phải lồng kiềng ép và joint của phụ tùng vào đầu trơn của ống chuẩn bị 

lắp đặt trước. 

+ Các loại vật tư như bulông đạt tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, đệm cao su 

đảm bảo sự đàn hồi để đạt yêu cầu độ kín nước.  

+ Phải được lắp ráp theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, cũng như quy 

định về mômen xoắn tối đa cho phép tác động vào từng bulông. 

+ Căng thẳng hàng các bộ phận được nối tiếp với nhau. 

+ Sắp xếp để các lỗ lắp bulông đều tương ứng với nhau, chừa một khoảng 

đặt gioăng. 

+ Đặt gioăng giữa các mặt bích va bulông. 

+ Ráp bulông và xiết dần theo chu vi ống, từng đôi một đối diện nhau. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án thuộc loại hình nâng công suất, tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Thời gian thực hiện thủ tục môi trường: tháng 11/2023 - tháng 02/2024. 

- Thời gian vận hành: tháng 03/2023 

1.6.2. Vốn đầu tư 

- Nguồn vốn: Vốn từ Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ phát 

triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn tỉnh Sóc Trăng 

- Tổng số vốn đầu tư: 11.680.551.451 đồng (Mười một tỷ sáu trăm tám 

mươi triệu năm trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm năm mươi mốt đồng) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

vận hành Công trình cấp nước.  
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Chương 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý, địa chất, Đặc điểm nguồn nước dưới đất 

* Vị trí địa lý khu vực dự án: 

Dự án thực hiện tại thửa đất số 740, tờ bản đồ địa chính số 08 tọa lạc tại 

ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng với 

diện tích là 1.114,8 m2. Dự án có tứ cận tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông: giáp đất của dân 

- Phía Tây: giáp đất của dân 

- Phía Nam: giáp Tỉnh lộ 933B 

- Phía Bắc: giáp đất của dân 

 * Địa chất khu vực dự án: 

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở phía Nam của vùng cửa sông Hậu, cao độ địa hình 

thay đổi trong khoảng 0,2 - 2m so với mực nước biển, vùng nội đồng có cao độ 

trung bình từ 0,5 - 1,0 m. Địa hình của tỉnh có dạng hình lòng chảo thoải, hướng 

dốc chính từ sông Hậu thấp dần vào phía trong, từ biển Đông và kênh Quản lộ 

thấp dần vào đất liền với những giồng đất ven sông, biển. 

Tỉnh Sóc Trăng nhìn chung có địa hình trũng thấp bao gồm 3 dạng: 

- Đồng bằng tích tụ ven sông: chiếm phần lớn diện tích tỉnh Sóc Trăng, độ 

cao địa hình phổ biến trong khoảng 0,5 - 1,5m. 

- Đồng bằng tích tụ ven biển: chiếm phần nhỏ diện tích từ Lịch Hội 

Thượng đến Vĩnh Châu, độ cao địa hình phổ biến trong khoảng 0,5 - 2,0m 

- Các giồng cát cổ: phân bố thành từng dải hình cánh cung kéo dài theo 

hướng song song bờ biển, độ cao địa hình phổ biến trong khoảng 1,5 - 2,0m. 

Với địa hình thấp, bị phân cắt nhiều bởi trạm thống các sông rạch và kênh 

mương thủy lợi, lại tiếp giáp với biển cho nên dễ bị nước biển xâm nhập. 

Địa hình vùng biển ven bờ có sự phân bậc rõ rệt ở 3 mức độ sâu: 

- Độ sâu từ 0 - 10m nước: nhìn chung địa hình khá thoải và bằng phẳng. 
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- Khu vực cửa sông có địa hình khá phức tạp, thay đổi theo mùa do tương 

tác động lực sông biển, có nhiều cồn và doi cát ngầm đan xen với các luồng 

lạch. 

- Độ sâu từ 10 - 20m nước: địa hình có dạng sườn dốc. Địa hình khu vực 

cửa song (phía Đông Bắc) dốc hơn phía Tây Nam. Đây là giới hạn ngoài của 

khu vực lắng đ ng trầm tích hiện đại và vì thế địa hình thường thay đổi theo thời 

gian. 

Độ sâu 20 - 30m nước: địa hình khá thoải và rộng, có nhiều sóng cát, một 

số khu vực phân bố các cồn ngầm thoải. 

Với điều kiện địa hình, địa mạo, địa chất trầm tích nêu trên cho thấy sự 

tương quan giữa tiểu địa hình, địa mạo, địa chất trầm tích của tỉnh với điều kiện 

thổ nhưỡng và hiện trạng các kiểu sử dụng đất. Đây là vấn đề cần nghiên cứu, sử 

dụng lợi thế về các yếu tố địa hình, địa mạo trong công tác ứng phó, giảm thiểu 

tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Trạm cấp nước xã An Thạnh 2 nằm trong vùng địa hình đồng bằng ven 

biển, bề mặt địa hình khá bằng phẳng, độ cao tuyệt đối từ 0,5m đến 0,9m. Mặt 

địa hình được cấu tạo bởi các trầm tích Holocen (Q2), Pleistocen thượng (Q3); 

thành phần thạch học chủ yếu là bột cát, sét bột, đôi chỗ sét bột. Nhìn chung địa 

hình tương đối bằng phẳng, có hướng thấp dần từ đông bắc xuống tây nam (cao 

ở phía ven sông Hậu và thấp dần về phía tây nam). Bề mặt địa hình bị phân cắt 

bởi sông Tân Hưng, kênh Hai Hồ, rạch Giữa, ... 

Khu vực khai thác nước dưới đất có thảm thực vật khá phong phú, chủ 

yếu là cây ăn trái và vườn cây tạp, mức độ che phủ khoảng 65% 

* Đặc điểm nguồn nước dưới đất: 

Theo Báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 

dưới đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, cho thấy trong huyện Long Phú tồn tại 

tổng cộng 6 tầng chứa nước từ trên xuống như sau: 

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Holocen (qh) 

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen trên (qp3) 

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen giữa - trên (qp2-3) 

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen dưới (qp1) 

- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pliocen giữa (n2
2) 
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- Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Miocen trên (n1
3) 

+ Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Holocen (qh): 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Holocen (sẽ được gọi tắt là 

tầng chứa nước qh) được thành tạo từ các đất đá hạt thô của trầm tích nhiều 

nguồn gốc tuổi Holocen, gồm 2 dạng: 

- Tầng chứa nước này cũng bao gồm các rầm tích biển, biển gió lộ trên 

mặt dưới dạng các giồng cát tuổi m, mvQ2
2-3 hoặc mQ2

3, phân bố ở độ cao từ 0,5 

÷ 2,0m, ở các khu vực ven biển Long Phú, Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Mỹ Tú... Các 

giồng cát này thường có dạng hình vòng cung kéo dài song song với bờ biển 

theo hướng đông bắc - tây nam hoặc tây bắc - đông nam dài từ 3 ÷ 4km, ngang 

từ 200 ÷ 300m. Bề dày từ 1 ÷ 12m. Thành phần là cát hạt mịn đến trung lẫn bột 

màu xám vàng.  

Độ giàu nước: Kết quả hút nước thí nghiệm giếng khoa cho thấy mức độ 

chứa nước thuộc loại rất nghèo Q = 0,004 ÷ 0,05l/s (trung bình: 0,03l/s), mực 

nước hạ thấp: S = 1,02 ÷ 1,03 (trung bình: 1,03 m), tỉ lưu lượng q = 0,001 ÷ 

0,049/sm (trung bình; 0,025l/sm) và mực nước tĩnh MNT = 0,8 ÷ 2,5m (trung 

bình: 1,75m). 

Động thái nước dưới đất: Phần lớn diện tích phân bố còn lại nước thường 

bị nhiễm mặn hoặc nhiễm phèn làm cho độ tổng khoáng hóa của nước trong 

tầng chứa nước này có giá trị khá cao. Nguồn cung cấp cho nước của tầng chứa 

nước qh chủ yếu là nước mưa. Mực nước dao động theo mùa, mùa khô thường 

cạn nước. Với biên độ dao động trung bình là 0,23m. 

+ Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen trên (qp3): 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích tuổi Pleistocen trên (sẽ được gọi 

tắt là tầng chứa nước qp3). Bao gồm các trầm tích hạt thô của đất đá hệ tầng 

Long Mỹ (mQ1
3lm), thành phần chủ yếu cát mịn, mịn trung lẫn ít sạn sỏi và vỏ 

sò ốc màu xám xanh, xám trắng. Phân bố trong toàn tỉnh Sóc Trăng, bề dày thay 

đổi trong khoảng 3,00 ÷ 50,9m (trung bình 20,50m). Chiều sâu mái phân bố từ 

độ sâu 24,0m đến 95,0m (trung bình 50,39m) và chiều sâu đáy phân bồ trong 

khoảng 30,0 đến 125,0m (trung bình 70,74). 

Độ giàu nước: Trong vùng không có lỗ khoan hút nước thí nghiệm trong 

tầng chứa nước, tuy nhiên qua phân tích bề dày và độ hạt cho thấy tầng chứa 

nước có độ chứa nước từ giàu đến nghèo. 
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Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước qp3 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa các tầng chứa nước 

nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao động theo mùa với 

biên độ dao động trung bình khoảng 1,17m. Ngoài ra, trong từng ngày mực nước 

còn dao động theo chế độ của thủy triều của Biển Đông.  

+ Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen giữa - trên (qp2-3): 

Tầng chứa nước trầm tích Pleistocen giữa - trên (sẽ được gọi tắt là tầng 

chứa nước qp2-3) được thành tạo từ các thành phần hạt thô nền dưới của hệ tầng 

Long Toàn. Trong phạm vi tỉnh Sóc Trăng tầng chứa nước qp2-3 có diện phân bố 

rộng khắp toàn vùng, chúng không lộ ra trên mặt mà bị các thành tạo rất nghèo 

nước mQ1
2-3lt phủ trực tiếp lên và phủ trực tiếp lên thành tạo rất nghèo nước m, 

amQ1
1nc. Chiều sâu mái thường gặp ở độ sâu 54,0m đến 137,0m (trung bình là 

82,63) và đáy của tầng chứa nước này kết thúc ở độ sâu 92,0m đến 175,0m 

(trung bình là 131,47). Bề dày của tầng thay đổi từ khoảng 7,00m đến 81,00m 

(trung bình là 49,75). Thành phần đất đá chủ yếu là cát nhiều cỡ hạt lẫn sạn sỏi 

chứa nước xen kẹp các thấu kính mỏng bột sét.  

Độ giàu nước: Kết quả hút nước thí nghiệm cho thấy đây là tầng chứa 

nước rất giàu, lưu lượng Q = 9,05 ÷ 19,10l/s (trung bình là 14,57 l/s); mực nước 

hạ thấp S = 2,51 ÷ 18,81m (trung bình là 18,81m) và tỷ lưu lượng q = 0,300 ÷ 

4,260 l/sm (trung bình là 2,063l/sm). 

Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước qp2-3 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao động theo 

mùa với biên độ dao động trung bình khoảng xấp xỉ 0,45m. Ngoài ra, trong từng 

ngày mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 

1991 đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 6,0m (trung bình 0,40 m/năm). Sự 

suy giảm này liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống 

nước dưới đất toàn Đồng bằng Nam bộ và đặc biệt do khai thác tại chỗ. Đây là 

tầng chứa nước chứa nước có diện phân bố rộng, bề dày lớn và chất lượng khá 

tốt nên khả năng khai thác sử dụng cao. Tầng chứa nước này đang được khai 

thác nhiều và phổ biến nhất ở Sóc Trăng. 

+ Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen dưới (qp1): 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen dưới (sẽ được gọi 

tắt là tầng chứa nước qp1), được thành tạo từ các đất đá hạt thô phần dưới cùng 
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của hệ tầng Bình Minh (m,amQ1
1bm). Thành phần chủ yết cát từ mịn đến thô 

phân nhịp khá rõ, lẫn ít sạn sỏi. Trên mặt cắt thường hiện diện một vài thấu kính 

cách nước khá dày. Trong phạm vi tỉnh Sóc Trăng có diện phân bố rộng khắp 

toàn vùng, không lộ ra trên mặt mái thường gặp ở độ sâu từ 110,50 m đến 192,0 

m (ltrung bình 145,29 m) và đáy thường gặp ở độ sâu 146,00 m đến 250,0 m 

(trung bình 187,40 m). Bề dày của tầng từ 6,00 m đến 79,50m (trung bình 

40,29m). Thành phần chủ yếu cát mịn đến trung, thô chứa sạn sỏi màu xám vàng 

chứa nước tốt, xen kẹp trong đó là các thấu kính mỏng sét, sét bột, cát bột.  

Độ giàu nước: Mực nước tĩnh thay đổi trong khoảng từ 0,50m đến 8,78m 

(trung bình là 1,78m). Kết quả hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan cho thấy đây 

là tầng chứa nước rất giàu với lưu lượng: Q = 12,26 ÷ 33,90 l/s (trung bình là 

17,92 l/s), mực nước hạ thấp: S = 2,571 ÷ 13,55m (trung bình là 8,48m) và tỉ lưu 

lượng: q = 0,905 ÷ 6,323 l/sm (trung bình là 2,726 l/sm). 

Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước qp1 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao độ theo mùa 

với biên độ dạo động trung bình khoảng xấp xỉ 0,37m. Ngoài ra, trong từng ngày 

mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 1991 

đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 7,0m (trung bình 0,50 m/năm). Sự suy 

giảm này liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống nước 

dưới đất toàn Đồng bằng Nam bộ và đặc biệt do khai thác tại chỗ. Đây là tầng 

chứa nước chứa nước có diện phân bố rộng, bề dày lớn và chất lượng khá tốt 

nên khả năng khai thác sử dụng cao. Tầng chứa nước này đang được khai thác 

nhiều và phổ biến nhất ở Sóc Trăng. 

+ Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pliocen giữa (n2
2): 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pliocen trên (sẽ được gọi tắt 

là tầng chứa nước n2
2), được thành tạo từ các đất đá hạt thô phần dưới cùng của 

hệ tầng Năm Căn (a,amN2
2nc). Phía trên bị phủ bởi thành tạo rất nghèo nước 

Pliocen trên (N2
2nc) và phủ trực tiếp trên thành tạo rất nghèo nước Pliocen dưới 

(N2
1ct). Diện phân bố rộng khắp vùng, không lộ ra trên mặt, mái của tầng chứa 

nước phân bố ở độ sâu từ 156,0m đến 273,0m (trung bình 201,4m) và đáy của 

tầng chứa nước kết thúc ở độ sâu 236,0m đến 355,0 (trung bình 297,62m). 

Thành phần chủ yết cát từ mịn đến thô phân nhịp khá rõ, lẫn ít sạn sỏi. Trên mặt 

cắt thường hiện diện một vài thấu kính cách nước khá dày. Bề dày tầng chứa 

nước thay đổi trong khoảng từ 20,0m đến 147,0m (trung bình là 96,22m).  
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Độ giàu nước: Mực nước tĩnh thay đổi trong khoảng từ 0,46m đến 7,25m 

(trung bình là 3,46m). Kết quả hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan cho thấy đây 

là tầng chứa nước giàu trung bình với lưu lượng: Q = 1,07 ÷ 3,83 l/s (trung bình 

là 2,63 l/s), mực nước hạ thấp: S = 27,00 ÷ 34,90m (trung bình là 30,95m) và tỉ 

lưu lượng: q = 0,031 ÷ 0,142 l/sm (trung bình 0,086 l/sm). 

Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước n2
2 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao độ theo mùa 

với biên độ dạo động trung bình khoảng xấp xỉ 0,53m. Ngoài ra, trong từng ngày 

mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 1991 

đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 5,2m (trung bình 0,30 m/năm). Sự suy 

giảm này liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống nước 

dưới đất toàn Đồng bằng Nam bộ. Đây là tầng chứa nước chứa nước có diện 

phân bố rộng, bề dày lớn và nước nhạt phân bố hạn chế nên khả năng khai thác 

sử dụng không cao. Mặc khác do phân bố sâu và trong khu vực nước nhạt 

thường có những tầng chứa nước nông hơn có chất lượng tốt nên tầng chứa 

nước này ít được khai thác ở Sóc Trăng. 

+ Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Miocen trên (n1
3): 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Miocen trên (sẽ được gọi tắt 

là tầng chứa nước n1
3), được thành tạo từ các đất đá hạt thô phần dưới cùng của 

hệ tầng Phụng Hiệp (a,amN2
1ct). Chiều sâu mái của tầng phân bố ở độ sâu 

khoảng 307,00m đến 485,00m (trung bình là 403,72m), đáy tầng thường ở độ 

sâu trên 500m. Thành phần thạch học của tầng chứa nước n1
3 chủ yếu là cát hạt 

mịn đến trung thô, xen kẹp các thấu kính mỏng sét - bột. Bề dày trung bình 

khoảng 96,28m. 

Độ giàu nước: Kết quả hút nước thí nghiệm trước đây tại một số giếng 

khoan như sau: Mực nước tĩnh từ +0,60m đến 5,8m (trung bình là 2,68), lưu 

lượng: Q = 6,14 ÷ 20,28 l/s (trung bình là 10,70 l/s), mực nước hạ thấp: S = 4,00 

÷ 18,70m (turng bình là 11,20m) và tỷ lưu lượng: q = 0,251 ÷ 5,070 l/sm (trung 

bình là 1,827l/sm). 

Đây là tầng chứa nước nằm sâu trước đây ít được nghiên cứu, tuy nhiên 

trong những năm gần đây nhiều nơi ở Sóc Trăng đã tiến hành khai thác trong 

tầng này. Đáng kể nhất là hệ thống lỗ khoan khai thác của 2 nhà máy nước Sóc 

Trăng. 
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Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước n1
3 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao động theo 

mùa với biên độ dao động trung bình khoảng xấp xỉ 0,27m. Ngoài ra, trong từng 

ngày mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 

2007 đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 1,2m (trung bình 0,4m/năm). Sự 

suy giảm này liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống 

nước dưới đất toàn Đồng bằng Nam bộ và đặc biệt là khai thác tại chỗ (khu vực 

TP. Sóc Trăng. 

 Đây là tầng chứa nước chứa nước có diện phân bố rộng, bề dày lớn và 

nước nhạt chiếm diện tích khá lớn nên rất có giá trị trong khai thác sử dụng. Tuy 

nhiên, do phân bố sâu và trong khu vực nước nhạt thường có những tầng chứa 

nước nông hơn có chất lượng tốt nên tầng chứa nước này ít được khai thác ngoại 

trừ ở Sóc Trăng và Mỹ Xuyên. Đáng quan tâm trong thành phần hóa học của 

nước hàm lượng HCO3
- cao nên mặc dù tổng khoáng hóa cao cấp xỉ 1,00 - 1,25 

g/l nhưng vẫn khai thác sử dụng được nhiều nơi. 

b. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

- Nhiệt độ 

Giai đoạn từ năm 2016 – 2021, nhiệt độ trung bình năm biến động trong 

khoảng 27,4 - 27,9oC; nhiệt độ cao nhất là 30,3oC, nhiệt độ thấp nhất là 25,3oC. 

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2016 – 2021 

Đơn vị: oC 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 27,1 26,8 27,4 29,5 29,4 28,0 28,0 27,7 27,5 27,1 27,7 26,5 

2017 26,7 26,7 27,5 29,0 28,4 28,2 27,1 27,5 28,0 27,5 27,5 26,0 

2018 26,3 25,8 27,5 28,5 28,6 27,9 27,2 27,2 27,1 27,9 27,7 27,4 

2019 26,4 26,6 27,9 29,5 29,1 28,0 27,6 27,3 27,6 28,0 27,4 25,9 

2020 26,7 26,8 28,2 29,6 30,3 28,1 28,2 28,0 27,6 26,9 27,7 26,6 

2021 25,3 25,6 27,8 28,4 28,7 28,6 27,7 27,8 27,0 27,6 27,5 26,5 

                                           (Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng 2021) 
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Nhiệt độ không khí là yếu tố tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc 

phát tán và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong không khí. Trong quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ, nhiệt độ càng cao thì sẽ thúc đẩy tốc độ phản ứng các chất 

ô nhiễm càng mạnh. Do nằm trong khu vực nhiệt đới nên nhiệt độ không khí 

luôn ở mức cao, đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy các chất hữu 

cơ có trong chất thải. 

- Lượng mưa 

Khu vực mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt. 

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, khí hậu chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây 

Nam. Mùa nắng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa 

Đông Bắc. Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, tổng lượng mưa trong năm biến động 

trong khoảng 1.446,8 - 2.246,8 mm. 

Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2016 – 2021 

Đơn vị: mm 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 0,0 0,4 - - 270,4 263,3 266,4 181,8 160,6 306,7 201,3 66,8 

2017 34,4 33 3,9 2,7 225,3 243,8 388,6 253,2 319,1 391,4 217,1 134,3 

2018 6,6 0,2 - - 110,0 179,5 323,6 240,1 278,2 86,8 183,2 161,0 

2019 31,2 0,3 0,3 9,2 231,4 237,6 160,7 261,0 218,4 158,5 138,2 - 

2020 - - - 24,8 8,6 375,1 210,5 240,4 349,7 416,8 137,8 16,3 

2021 7,2 1,8 - 124,2 129,4 135,1 317,8 208,9 256,6 187,9 210,8 1,6 

                                   (Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng 2021) 

Chế độ mưa cũng là nhân tố làm ảnh hưởng đến môi trường, khi mưa rơi 

xuống đất sẽ mang theo các chất ô nhiễm trong không khí vào môi trường đất, 

nước, trường hợp các chất ô nhiễm trong không khí như SO2, NO2 có nồng độ 

cao có thể gây ô nhiễm đất, nước. Khi nước mưa chảy tràn trên mặt đất có thể 

cuốn theo các chất ô nhiễm gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 
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- Độ ẩm  

Giai đoạn từ năm 2016 - 2021, độ ẩm không khí trung bình năm biến 

động trong khoảng 77 - 83%; Độ ẩm cao nhất là 88%, độ ẩm thấp nhất là 71%. 

Bảng 2.3. Độ ẩm không khí ở các tháng trong năm 2016 – 2021 

Đơn vị: % 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 79 78 78 77 79 86 84 86 87 85 82 79 

2017 79 77 76 77 84 84 87 86 84 86 83 81 

2018 82 76 76 77 82 83 86 86 85 81 82 80 

2019 76 77 77 76 82 86 85 85 83 81 81 75 

2020 73 71 75 73 75 84 82 82 84 88 80 79 

2021 78 77 75 82 84 85 87 86 88 86 85 81 

                                           (Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng, 2021) 

Độ ẩm cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các quá trình chuyển 

hóa và phân hủy các chất ô nhiễm. Ngoài ra, môi trường có độ ẩm không khí cao 

cũng là một nhân tố làm lan truyền các dịch bệnh cũng như phát sinh các loại 

côn trùng gây bệnh như: ruồi, gián, muỗi, ... 

- Cường độ gió bão: Do nằm ở vị trí gần biển Đông nên Sóc Trăng bị chi 

phối bởi nhiều hệ thống gió mùa. Hệ thống gió theo hướng Tây Bắc – Đông 

Nam thổi vào các tháng 11 và tháng 12, hệ thống gió này tạo thời tiết không 

mưa, khô, nóng. Từ tháng 1 tới tháng 4 gió chuyển dần từ hướng Đông sang 

Đông Nam; từ tháng 5 đến tháng 9 gió chuyển dần theo hướng Đông Nam sang 

Tây Nam và Tây; sang tháng 10 gió thay đổi từ hướng Tây Nam đến Tây Bắc và 

hướng Đông. Tốc độ gió trung bình khoảng 3 – 6 m/s. Tuy nhiên nhiều cơn gió 

mạnh trong mưa có thể đạt tốc độ 25 – 35m/s. Sóc Trăng ít chịu ảnh hưởng của 

gió bão. 

Khí hậu thời tiết trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều thuận lợi cho cây 

trồng sinh trưởng và phát triển quanh năm, cho phép bố trí đa dạng hoá cây 
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trồng vật nuôi, đặc biệt thích hợp với các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao, 

thích hợp với làm việc, nghỉ ngơi của người dân. Nhìn chung, các yếu tố khí hậu 

thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân 

- Điều kiện thủy văn/hải văn:  

Chế độ thủy văn trong phạm vi của huyện Cù Lao Dung cũng như trên 

phần lớn diện tích của Tỉnh bị chi phối bởi thủy triều biển Đông, dạng bán nhật 

triều không đều, với đặc điểm chính: đỉnh triều cao, chân triều thấp, mực nước 

bình quân thiên về chân triều. Trong một ngày - đêm có hai lần mực nước lên và 

hai lần mực nước xuống, trong môt tháng cao độ mực nước của hai đỉnh triều và 

hai chân triều không bằng nhau. Sông Hậu là dòng chảy chính, ngoài ra trên địa 

bàn huyện còn có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt như: sông Saintard, sông 

Văn Cơ, rạch Mương Điều, … với tổng chiều dài 924 km, mật độ 3,50 km/km². 

Hệ thống thủy văn của huyện còn chịu ảnh hưởng của thủy triều biển Đông do 

địa bàn nằm dọc theo sông Hậu đổ ra biển – hạ lưu châu thổ sông Mê Kông. 

2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án  

Chế độ thủy văn khu vực tiếp nhận nước thải chịu ảnh hưởng bởi chế độ 

thủy triều của sông Hậu đổ về và nước biển từ cửa Trần Đề đổ vào. Vì vậy khu 

vực này chịu sự ảnh hưởng bởi chế độ thủy triều bán nhật triều của biển Đông 

và lượng mưa nội đồng.  

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Cù Lao Dung 

2.1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã An Thạnh 2 

2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm 

- Các đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến người dân; môi 

trường không khí xung quanh; môi trường nước và hệ sinh thái tại khu vực. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án với loại hình khai thác nước 

dưới đất xử lý nước cấp với lưu lượng khai thác là 2.400 m3/ngày đêm phục vụ 

cho mục đích sinh hoạt; không sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất 

rừng, đất lúa 02 vụ hay đất của di tích - lịch sử, danh lam thắng cảnh; không có 

nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, khu bảo tồn thiên 

nhiên,...; không có yêu cầu về di dân tái định cư. Vì vậy, dự án không có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường. 
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2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

a. Chất lượng nước mặt 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt ở khu vực dự án, 

chủ dự án kết hợp với đơn vị tư vấn lấy mẫu nước mặt tại khu vực dự án, cụ thể:  

Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước mặt tại khu vực dự án ngày 08/11/2023, đặc 

điểm thời tiết: trời nhiều mây. 

Kết quả phân tích được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 2.4. Chất lượng nước mặt tại khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08:2023/ 

BTNMT (cột B) 

1 pH - 7,2 6 – 8,5  

2 Oxy hòa tan (DO) mg/L 5,5 5 

3 
Nhu cầu oxy sinh học 

(BOD5) 
mg/L 5 ≤6 

4 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 
mg/L 12 ≤15 

5 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 27 ≤15 

6 
Amoni (NH4

+ tính theo 

N) 
mg/L 0,15 0,3 

8 Sắt (Fe) mg/L 0,05 0,5 

9 Tổng nitơ mg/L 1,31 ≤0,3 

10 Tổng Photpho mg/L 0,58 ≤15 

11 Tổng dầu, mỡ mg/L 0,21 0,5 

12 Coliforms  
MPN/ 

100ml 
3,2 x 103 ≤5000 

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại bảng trên, cho thấy nước 

mặt tại khu vực dự án đạt chất lượng trung bình. 

b. Chất lượng nước dưới đất 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường nước dưới đất ở khu vực dự 

án, chủ dự án kết hợp với đơn vị tư vấn lấy mẫu nước dưới đất tại khu vực dự 

án, cụ thể:  
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Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu nước dưới đất, vào ngày 08/11/2023, đặc điểm 

thời tiết: trời nhiều mây. 

Kết quả phân tích được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 2.5. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN 

09:2023/ 

BTNMT 

1 pH - 6,95 5,8 – 8,5  

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 160,0 1.500 

3 Chỉ số pemanganat mg/L KPH 4 

4 Độ cứng tổng (CaCO3) mg/L 115 500 

5 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L 0,242 1 

6 Nitrit (NO2
- tính theo N) mg/L 0,062 1 

7 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 

KPH  

(MDL = 0,01) 
15 

8 Sunphat (SO4
2-) mg/L 28 400 

9 Clorua (Cl-) mg/L 28,7 250 

10 Sắt (Fe) mg/L 5,15 5 

11 Coliforms MPN/100 ml < 3 3 

Qua bảng kết quả phân tích tại bảng trên, cho thấy tất cả các thông số 

phân tích đều đạt QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất. Chất lượng môi trường nước đất tại khu vực dự án 

khá tốt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng trước khi sử dụng. 

c. Chất lượng môi trường đất 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường đất ở khu vực dự án, chủ dự 

án kết hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy mẫu tại khu vực dự án, cụ thể:  

Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu đất vào ngày 08/11/2023.  

Kết quả phân tích được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 2.6. Hiện trạng chất lượng môi trường đất khu vực dự án 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

QCVN 

03:2023/BTNMT 

(Đất loại 3) 

1 Chì (Pb) mg/kg 20,5 700 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 1.12 60 

3 Crom (Cr) mg/kg 10,6 40 

4 Đồng (Cu) mg/kg 33,6 2000 

5 Kẽm (Zn) mg/kg 58,8 2000 

6 Asen (As) mg/kg 12,1 200 

Qua kết quả phân tích tại bảng 2.6, cho thấy chất lượng môi trường đất tại 

khu vực dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2023/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; môi trường đất chưa có dấu hiệu 

ô nhiễm và vẫn còn khả năng chịu tải.  

d. Môi trường không khí 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường không khí ở khu vực dự án, 

chủ dự án kết hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy mẫu tại khu vực dự án, cụ thể:  

Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu không khí vào ngày 08/11/2023. 

Kết quả phân tích được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 2.7. Chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 
QCVN 05:2023/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 64 - 70 

2 Tổng bụi lơ lửng µg/m3 70,4 300 - 

3 CO µg/m3 28,5 30.000  

4 NO2 µg/m3 55,8 200 - 

5 SO2 µg/m3 37,5 350 - 

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường không khí xung 

quanh khu vực dự án khá tốt, các thông số đo đạc đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.  
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Nhận xét: Hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án còn tốt. Tuy 

nhiên trong quá trình hoạt động nếu không quản lý, xử lý tốt các nguồn chất thải 

phát sinh sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường tại khu vực. Đây 

là vấn đề cần được quan tâm giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện dự 

án. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng hiện trạng đa dạng sinh học khu vực dự án có đặc điểm như sau:  

- Hệ sinh thái đất ngập nước: Trong hệ sinh thái này đáng quan tâm hơn 

cả là các loại hình sinh cảnh chính sau đây:  

Hành lang thực vật ven sông, rạch: đây là sinh cảnh bán tự nhiên bề rộng 

các hành lang thực vật hai bên bờ rất hẹp. Tuy nhiên đây là nơi kiếm ăn, di trú, 

của khá nhiều loài chim. Hệ thực vật kém đa dạng, thành phần loài chủ yếu Dừa 

nước (Nipa fruticans), Bần chua (Sonneratia caseolaris), Tra bồ đề (Thespesia 

populnea), Cóc kèn (Derris trifoliata), Ráng đại (Acrostichum aureum)... 

Ao hồ, sông rạch: sinh cảnh có hệ thực vật kém đa dạng, thành phần loài 

chủ yếu bao gồm một vài loài cây cỏ bụi tự nhiên mọc trên bờ ao hồ  như cỏ lức 

(Pluchea indica), Sam biển (Sesuvium portulacastrum), Lục lông (Chloris 

barbata), Cỏ hôi (Chromolaena odorata), 

- Hệ sinh thái nông nghiệp: Đây là hệ sinh thái có diện tích lớn nhất trên 

địa bàn huyện, bao gồm các sinh cảnh ruộng lúa, ao nuôi thủy sản, vườn. Đây là 

sinh cảnh nhân tạo chịu tác động trực tiếp của con người với nhiều hình thức 

khác nhau: giao thông đi lại, trồng trọt và chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc 

trừ sâu, xây dựng hạ tầng…  

- Hệ sinh thái đô thị: Đô thị cũng là một hệ sinh thái như những HST 

khác nhưng nó có các cấu trúc đặc thù và chức năng riêng. Sự phát triển của 

HST đô thị liên quan đến sự biến đổi sâu xa của chiếm đất và sử dụng đất. Các 

sự biến đổi này dẫn đến sự xung đột kinh tế và xã hội nếu như không quan tâm 

đầy đủ đến tác động của phát triển đô thị đối với môi trường và kinh tế - xã hội. 

Trong hệ sinh thái này đáng quan tâm hơn cả là các loại hình cảnh quan 

chính sau đây: Công viên cây xanh, Hành lang cây xanh giao thông 
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- Đa dạng loài thủy sinh vật: 

Khu hệ thực vật nổi: Hệ thực vật nổi ghi nhận được 160 loài  thuộc 5 

ngành tảo, bao gồm: tảo Lam (Cyanophyta), tảo Silic (Bacillariophyta), tảo Lục 

(Chlorophyta), tảo Mắt (Euglenophyta) và tảo Giáp (Dinophyta). Ngành tảo 

Silic có thành phần loài đa dạng hơn các ngành còn lại với 67 loài, chiếm tỷ lệ 

41,9% tổng số loài thực vật nổi; tiếp theo là ngành tảo Mắt với 37 loài, chiếm tỷ 

lệ 23,1%; ngành tảo Lục với 30 loài, chiếm tỷ lệ 18,8%; ngành tảo Lam với 22 

loài, chiếm tỷ lệ 13,8% và cuối cùng là ngành tảo Giáp với 4 loài, chiếm tỷ lệ 

2,5%. 

Khu hệ động vật nổi: Cấu trúc thành phần loài động vật nổi ghi nhận được 

46 loài thuộc 4 nhóm ngành: Rhizopoda (Nguyên sinh động vật), Rotifera (Luân 

trùng bánh xe), Arthropoda (Chân khớp) và các dạng ấu trùng con non (Larva). 

Chiếm ưu thế về thành phần loài trong khu hệ động vật nổi là các ngành chân 

khớp và luân trùng bánh xe. Trong số thành phần loài ghi nhận được, có một số 

loài có khả năng phân bố rộng thuộc Bộ Cyclopoida và Bộ Cladocera thuộc 

ngành Arthropoda xuất hiện tại hầu hết các điểm khảo sát. Hầu hết các loài động 

vật nổi ghi nhận được đều có giá trị làm thức ăn rất tốt cho tôm, cá, đặc biệt là 

cá ở giai đoạn ấu trùng. 

Khu hệ động vật đáy: Kết quả khảo sát động vật đáy ghi nhận 38 loài 

động vật đáy thuộc 7 lớp, 3 ngành bao gồm ngành thân mềm (Mollusca) ghi 

nhận được 2 lớp, 21 loài; ngành giun đốt (Annelida) ghi nhận được 2 lớp, 11 loài 

và ngành chân khớp (Arthropoda) ghi nhận được 3 lớp, 6 loài. Trong đó đợt 4 

ghi nhận được 31 loài và đợt 9 ghi nhận 26 loài. Lớp thân mềm chân bụng 

(Gastropoda) có số loài đa dạng nhất với 14 loài chiếm tỉ lệ 36,8%. Tiếp đến là 

lớp thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) và lớp giun nhiều tơ (Polychaeta) với 7 

loài/lớp, chiếm tỉ lệ 18,4%. Các lớp còn lại dao động từ 1 – 4 loài/lớp, trong đó 

lớp côn trùng (Insecta) có số loài ít nhất. Mật độ cá thể động vật đáy tại các vị 

trí thu mẫu dao động từ 0 – 1.440 cá thể/m2. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án 

- Các đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến người dân; môi 

trường không khí xung quanh; môi trường nước và hệ sinh thái tại khu vực. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án với loại hình khai thác nước 

dưới đất xử lý nước cấp với lưu lượng khai thác là 2.400 m3/ngày đêm phục vụ 
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cho mục đích sinh hoạt; không sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất 

rừng, đất lúa 02 vụ hay đất của di tích - lịch sử, danh lam thắng cảnh; không có 

nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, khu bảo tồn thiên 

nhiên,...; không có yêu cầu về di dân tái định cư. Vì vậy, dự án không có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Dự án phù hợp với các quy hoạch, quy định cụ thể như sau:  

- Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng; 

- Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2024 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ương); 

- Thông báo số 836-TB/TU ngày 22/3/2023 của Tỉnh Ủy Sóc Trăng kết 

luận của Ban thường vụ Tỉnh Ủy về việc điều chỉnh, bổ sung phương án và kế 

hoạch thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng; 

- Việc thực hiện dự án là hết sức cần thiết, mang lại nhiều lợi ích to lớn 

trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ kết quả khảo sát, đo đạc 

phân tích về điều kiện tự nhiên khu vực thực hiện dự án cho thấy chất lượng 
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nước mặt là nơi tiếp nhận nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nước 

thải sinh hoạt của người dân từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Chất 

lượng môi trường đất tại khu vực dự án chưa bị ô nhiễm kim loại nặng cũng như 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Chất lượng môi trường không khí tại dự án còn 

khá tốt. Do đó, khi thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ cam kết thực hiện trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án tạm thời sẽ xử lý nước thải, khí thải, chất thải 

phát sinh đúng theo quy chuẩn hiện hành. 

Đồng thời, Chủ dự án phối hợp với đơn vị có chức năng để xử lý tất cả 

các nguồn phát sinh chất thải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường khu vực xung quanh. Vì vậy, địa điểm lựa chọn thực hiện dự án phù hợp 

với đặc điểm môi trường tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực. 
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CHƯƠNG 3.  ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Các hạng mục công trình hiện hữu tiếp tục được sử dụng nên báo cáo bỏ 

qua giai đoạn xây dựng. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a. Tác động do nước thải 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực dự án và lượng 

mưa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng 

năm 2021), lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích của dự án được tính 

như sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S (1) 

Q: lượng mưa cao nhất trong tháng năm 2021 (Q = 0,317 m). 

S: diện tích (S: 1.114,8 m2).  

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

 =>  V = 0,317/30 x (1 - 0,2) x 1.114,8 = 9,42m3. 

Tổng lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án khoảng 9,42 

m3/ngày. (khi có mưa) 

Bảng 1 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Thành phần Đô thị (mg/l) Công nghiệp (mg/l) Khu dân cư (mg/l) 

BOD 20 9,6 3,6 - 20 

Oil & Grease 2,6 -- -- 

TSS 150 94 18 - 140 

TN 2 1,8 1,1 -2,8 

TP 0,36 0,31 0,05 – 0,40 

Cadmium 0,0015 -- -- 
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Thành phần Đô thị (mg/l) Công nghiệp (mg/l) Khu dân cư (mg/l) 

Chromium 0,034 -- -- 

Lead 0,14 0,2 0,07 – 0,21 

Nickel 0,022 -- -- 

Zinc 0,2 0,12 0,046 – 0,170 

(Nguồn: Data reported as seen in Kadlec and Knight, 1996; Horner and 

Skupien, 1994) 

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận 

hành chủ yếu từ sinh hoạt của công nhân. Số lượng công nhân khoảng 1 

người/ngày, theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy 

hoạch xây dựng, tiêu chuẩn cấp nước là ≥ 80 lít/ngày/người và lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng nước cấp. Do đó, lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh hàng ngày là: 1 người x 80 lít/người/ngày x 100% = 0,08 

m3/ngày.  

+ Nước súc rửa đường ống: định kỳ 6 tháng/lần súc rửa đường ồng 1 lần 

với lưu lượng khoảng 1 m3/ngày, thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, clorua. 

+ Nước thải từ hoạt động rửa lọc: Theo số liệu từ tính toán của dự án thì 

lượng nước thải phát sinh từ công đoạn lắng và quá trình rửa lọc chiếm tỷ lệ 5% 

lượng nước thất thoát của trạm, tức là khoảng 2,4 m3/ngày, trong đó nước thải 

chiếm khoảng 80% (1,92 m3/ngày) và 20% còn lại thuộc dạng bùn. 

Tần suất rửa lọc là 01 lần/ngày. Đặc trưng loại nước thải này chứa nhiều 

bông cặn nhỏ được tách ra từ các hạt cát lọc, đây là lượng nước thải có chứa 

hàm lượng sắt và mangan nên cần có biện pháp giảm thiểu tác động này. 

- Tác động:  

+ Nước mưa chảy tràn: Nước mưa sẽ bị nhiễm bẩn do khi chảy tràn trên 

mặt đất cuốn theo các chất bẩn như: đất, cát, thức ăn thừa, rác,... gây ô nhiễm 

cho nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, khi không có đường thoát nước thì nước mưa 

chảy tràn bị ứ đọng, gây hiện tượng ngập cục bộ gây mất mỹ quan khu vực. 

+ Nước thải sinh hoạt: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường 

thấy ở nước thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô 

nhiễm quan trọng trong nước thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh được lây 

truyền bởi các vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho người bao 

gồm các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các 

bệnh lan truyền bằng đường nước như tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2,  

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng  55 

• COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lượng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi 

trường nước. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân huỷ yếm khí sinh ra các sản phẩm như H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nước có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trường. 

• Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dưỡng đa lượng. Nếu 

nồng độ trong nước quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, 

làm cho nồng độ oxy trong nước rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong 

các sinh vật. 

• Màu của nước thải: Màu của nước thải thường có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 

• Dầu mỡ: gây mùi, ngăn cản khuếch tán oxy trên bề mặt. Nước thải sinh 

hoạt luôn gây ra những mùi khó chịu, nếu lâu ngày không được xử lý hoặc 

không được thoát ra môi trường bên ngoài thì mùi càng trở nên nồng nặc hơn. 

Bảng 2 Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

Chất ô nhiễm Đơn vị 

Nồng độ QCVN 

14:2008/BTN

MT 

Cột B 

Nhẹ 
Trung 

bình 
Nặng 

1. Chất rắn tổng cộng mg/L 350 720 1200 - 

- Hoà tan mg/L 250 500 850 1000 

- Lơ lửng mg/L 100 220 350 100 

- Chất rắn lắng được mg/L 5 10 20 - 

2. BOD5 (20oC) mg/L 110 220 400 50 

3. COD mg/L 250 350 500 - 

4. Tổng lượng Cacbon hữu 

cơ 
mg/L 80 160 290 - 

5. Tổng N (tính theo N) mg/L 20 40 85 - 

- Hữu cơ mg/L 8 15 35 - 

- Amoni tự do mg/L 12 25 50 10 

- Nitrit mg/L 0 0 0 - 

- Nitrat mg/L 0 0 0 50 

6. Tổng P (tính theo P) mg/L 4 8 15 10 
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Chất ô nhiễm Đơn vị 

Nồng độ QCVN 

14:2008/BTN

MT 

Cột B 

Nhẹ 
Trung 

bình 
Nặng 

- Hữu cơ mg/L 1 3 5 - 

- Vô cơ mg/L 3 5 10 - 

7. Coliforms MPN/ 

100ml 

106 -

107 
107-108 

108 -

109 
5.000 

8. Cacbon hữu cơ bay hơi 
g/L <100 

100-

400 
>400 - 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp, Lâm Minh Triết, 2008 ) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có hàm 

lượng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vượt quá giới hạn cho 

phép hàng chục lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(QCVN 14:2008/BTNMT). Cụ thể như: BOD5 (vượt 2,2 – 8 lần), Amoni (vượt 

1,2 – 5 lần), Coliforms (vượt 200 – 200.000 lần). Vì vậy, nước thải sinh hoạt cần 

được xử lý trước khi thải vào môi trường tiếp nhận. 

+ Nước thải từ súc rửa tuyến ống mạng, hoạt động rửa lọc: Nước sau khi 

xử lý bằng công nghệ thì các chất rắn lơ lửng, các kim loại bị giữ lại ở màng lọc. 

Chỉ có nước thải từ quá trình rửa ngược chứa một ít các thành phần ô nhiễm như 

chất rắn lơ lửng cao, clorua cao. Nếu không được thu gom và xử lý và thải trực 

tiếp ra nguồn tiếp nhận thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước mặt tại khu vực, có 

khả năng ăn mòn kim loại, gây hại cho cây trồng, giảm tuổi thọ của các công 

trình bằng bê tông, ... Nhìn chung Clorua không gây hại cho sức khỏe con 

người, nhưng Clorua có thể gây ra vị mặn của nước do đó ít nhiều ảnh hưởng 

đến mục đích ăn uống và sinh hoạt. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: môi trường nước mặt tại dự án và ảnh hưởng 

trực tiếp đến nhân viên, người dân. 

b. Tác động do bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh một số tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường không khí như sau: khí thải từ quá trình phân hủy chất 
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hữu cơ có trong chất thải rắn, mùi hôi từ quá trình xử lý bùn; khí thải từ máy 

phát điện dự phòng; bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào dự án.  

b.1. Khí thải từ phương tiện giao thông 

- Thành phần: Bao gồm các khí thải như: COx, NOx, SOx, VOC và bụi. 

- Thải lượng: Bụi, khí thải phát sinh từ nguồn thải này không cố định và 

phân tán nhanh trên diện rộng nên không thể xác định được lưu lượng khí thải 

cũng như nồng độ của các chất khí có trong khói thải. Lượng khí thải phát sinh 

từ các nguồn này chứa các thành phần gây ô nhiễm như bụi, SO2, CO2, NO2... 

Các thành phần ô nhiễm này khi phát tán vào môi trường sẽ ảnh hưởng đến chất 

lượng không khí xung quanh tại khu vực dự án. 

Bảng 3Bảng thành phần ô nhiễm khí thải từ phương tiện giao thông 

Loại xe CO (g/km) SO2 (g/km) NOx (g/km) 

Xe ô tô con & xe khách 7,72 2,05xS 1,19 

Xe tải động cơ diezen > 3,5 tấn 28 20xS 55 

Xe tải động cơ diezen < 3,5 tấn 1 1,16xS 0,7 

Mô tô và xe máy 16,7 0,57xS 0,14 

(Nguồn: Môi trường không khí – GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2003, NXB 

KH&KT Hà Nội) 

Ghi chú: 

S: Hàm lượng lưu huỳnh (chọn S = 500 mg/kg theo QCVN 

01:2015/BKHCN, mức 2 nhiên liệu diezen) 

- Tác động: Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào khu 

vực dự án khi thải ra môi trường sẽ làm ô nhiễm cục bộ tại khu vực dự án, tác 

động xấu đến công nhân lao động như mệt mỏi, ức chế thần kinh… ảnh hưởng 

đến sức khỏe và năng lực lao động. Tuy nhiên, tác động này không đáng kể do 

môi trường thông thoáng, ít phương tiện hoạt động, tần suất không liên tục và 

không cố định nên mức độ ảnh hưởng theo đánh giá là thấp. 

b.2. Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Chủ dự án trang bị 01 máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu dầu DO 

với công suất 150 kVA. Theo thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình, thì nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu khoảng 76 lít/ca (ca làm việc 8 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2,  

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng  58 

giờ) tương đương 9,5 lít/giờ. Khối lượng riêng của dầu DO là 0,87 kg/lít. Vậy 

nhu cầu tiêu thụ dầu tính theo khối lượng là 8,265 kg/giờ. 

Ước tính khi tiêu thụ 1kg dầu DO máy phát điện sẽ thải ra lượng khí thải 

là 38m3, như vậy lưu lượng khí thải của máy phát điện là 314,07 m3/giờ. Hệ số ô 

nhiễm đối với quá trình vận hành máy phát điện chạy dầu theo đánh giá nhanh 

của WHO như sau: 

Để tính toán nồng độ ô nhiễm do máy phát điện gây ra chúng tôi tham 

khảo thông tin từ bảng dưới đây: 

Bảng 4Hệ số ô nhiễm do đốt dầu 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn dầu) 

1 Bụi 1,6 

2 SO2 7,26*S 

3 NOx 18,2 

4 CO 7,3 

                                                                                    (Nguồn: WHO, 1993) 

Bảng 5Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm khi chạy máy phát điện 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm   

(kg/giờ) 

Nồng độ ô nhiễm  

(mg/m3) 

QCVN 19:2009/BTNMT  

(cột B) 

1 Bụi         0,013           42,105  200 

2 SO2         0,003            9,553  500 

3 NOx         0,15            478,947  850 

4 CO         0,060            192,105  1.000 

Qua kết quả tính toán tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm đối với quá trình 

vận hành máy phát điện dự phòng cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm như: Bụi, 

SO2, NOx, CO đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B). Ngoài ra, máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng trong 

giai đoạn hoạt động của dự án khi mạng lưới điện gặp sự cố tạm thời và không 
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vận hành thường xuyên nên mức độ ảnh hưởng từ máy phát điện dự phòng đến 

môi trường không khí là không đáng kể. 

b.3. Khí thải từ quá trình phân hủy chất hữu cơ có trong chất thải rắn, 

mùi hôi từ quá trình xử lý bùn 

- Thành phần: Bụi và mùi phát sinh chủ yếu là do các khí NH3, H2S, 

CH4,... 

- Lượng thải: Khí thải này rất khó để xác định được tải lượng, do nồng độ 

phát sinh phát tán nhanh trong môi trường không khí. 

- Tác động: Gây cảm giác khó chịu cho người tiếp xúc, khi con người tiếp 

xúc trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp và hệ thần kinh. Các tác 

động trực tiếp của các loại khí thải như sau: 

+ Khí H2S (Hydro sulfua): Có tác dụng kích thích tại chỗ lên niêm mạc, 

kết mạc vì tiếp xúc ẩm, hình thành các loại khí Sulfur. Ở nồng độ thấp (0,24 - 

0,36ppm) H2S có tác động đến mắt và đường hô hấp. Nồng độ 150ppm có thể 

gây tổn thương hô hấp và niêm mạc. 

+ Khí NH3 (Amoniac): Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và người lao 

động trực tiếp. NH3 có mùi khai đặc trưng và dễ hòa tan vào môi trường tạo ra 

phản ứng kiềm rất mạnh và tỏa nhiệt (NH3 + H2O NH4OH + to), khí này làm 

cay mắt, sặc mũi, gây ngộ độc,…  

+ Khí CH4 (Mêtan): Gây ngạt, làm tăng nhịp thở, chậm các phản xạ, buồn 

nôn, suy nhược, tiếp xúc lâu ở nồng độ cao có thể gây mất tri giác. Nồng độ CH4 

trong không khí đạt từ 45% trở lên sẽ gây ngạt do thiếu oxy. Khi hít phải có thể 

gặp các triệu chứng nhiễm độc như say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi. 

Nhìn chung, lượng bụi và mùi phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ gây 

tác động ít đến người dân và môi trường xung quanh, do lượng thải phát sinh 

không nhiều và nồng độ phát thải không cao. 

c. Tác động do chất thải rắn 

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt hàng ngày của công 

nhân viên làm việc tại dự án. Chất thải rắn chứa thành phần chính là chất hữu cơ 

dễ phân hủy như: thức ăn thừa, rau củ, bọc nylon, chai nhựa,... Theo QCVN 

01:2021/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng 

chất thải rắn phát sinh của đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày. Tổng số lượng 
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công nhân viên làm việc tại dự án là 01 người. Do vậy khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh tại dự án là 0,8 kg/ngày. 

- Tác động:  

Tuy khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án là 

không lớn, nhưng nếu không được thu gom và xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi 

trường, nhất là nguồn nước mặt tại khu vực dự án, ảnh hưởng xấu đến đời sống 

của các giống loài thủy sinh. Ngoài ra, trong quá trình phân hủy chất thải hữu cơ 

trong rác thải phát sinh các chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi 

sinh vật gây bệnh phát triển, nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh, ảnh 

hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc.  

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động: 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân 

và mỹ quan khu vực dự án; ảnh hưởng đến nguồn nước mặt. 

c.2. Chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: 

+ Phát sinh từ bao bì đựng hóa chất chủ yếu là bao bì PAC, chứa chlorine 

ước tính khối lượng phát sinh là: 2 kg/tháng 

+ Bùn thải từ bể lắng nước rửa lọc khoảng 5 kg/tháng. 

+ Vật liệu lọc (cát thạch anh) khoảng 100kg/lần phát sinh 

- Tác động:  

Các loại chất thải này có thể tái chế, tái sử dụng, dễ thu gom và vận 

chuyển nên ít gây tác động trực tiếp đến môi trường. Nhưng nếu không được 

quản lý tốt sẽ làm phát sinh mùi hôi, gây mất vẽ mỹ quan môi trường xung 

quanh, làm tắc nghẽn đường thoát nước. Ngoài ra bùn thải không được thu gom 

sẽ làm phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến chất lượng không khí, ảnh hưởng đến 

sức khỏe nhân viên làm việc tại dự án và người dân xung quanh.  

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân 

và mỹ quan khu vực dự án; ảnh hưởng đến nguồn nước mặt. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2,  

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng  61 

c.3. Chất thải nguy hại  

- Nguồn phát sinh: Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 

hoạt động của dự án chủ yếu là dầu nhớt thải phục vụ cho hoạt động bôi trơn 

máy móc, thiết bị; Giẻ lau dính dầu nhớt từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị; 

Bóng đèn huỳnh quang thải. Cụ thể chủ dự án ước tính các loại CTNH phát sinh 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.6. Chất thải nguy hại dự kiến phát sinh trong giai đoạn vận hành  

STT Tên CTNH Mã CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/tháng) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 0,2 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 1 

3 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 Rắn  0,6 

Tổng 1,8 

(Nguồn Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2023) 

- Tác động: 

CTNH nếu không được quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây ra 

những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trường đất, nước, không khí, 

cũng như ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con người. Cơ chế tác 

động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trường 

và sức khỏe con người được biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH như sau: 

+ Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có 

thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập 

hoặc ma sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại 

cho môi trường xung quanh. Gây tổn thương da, bỏng và có thể dẫn đến tử 

vong, phá hủy vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ 

cháy nổ hay sản phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi 

trường, gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. 
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+ Có độc tính:  

Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, hít 

hay ăn phải hoặc gây thương tích như bỏng. Ảnh hưởng gián tiếp các yếu tố 

nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nước ngầm khi các chất này được quản lý và 

xử lý không tốt.  

Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến gen, gây hư hại 

ADN, gây quái thai hoặc gây ung thư. 

+ Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

+ Ăn mòn: Các chất thải thông qua phản ứng hóa học gây tổn thương 

nghiêm trọng đến các mô sống hoặc phá hủy các loại vật liệu, hàng hóa và 

phương tiện vận chuyển. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân; 

hệ sinh thái tại khu vực. 

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

Các nguồn gây ồn điển hình nhất trong hoạt động của dự án là: Phát sinh 

từ hoạt động của máy bơm nước; Phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, hoạt 

động của công nhân làm việc tại dự án, máy phát điện dự phòng 

- Tác động: 

+ Tiếng ồn ảnh hưởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, ngoài ra 

còn ảnh hưởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y tế và 

Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn Lao 

động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ 

thể con người. Sự ảnh hưởng của tiếng ồn được miêu tả theo hình sau: 
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Hình 3.1. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con người 

Ảnh hưởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con người có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai người cũng có một 

giới hạn nhất định. Khi tiếng ồn được lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả 

năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường. Sau một thời gian dài sẽ sinh 

ra các bệnh lý như bệnh nặng tai và điếc. 

Ảnh hưởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi 

trong hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thường của dạ 

dày bị ảnh hưởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết 

áp, làm giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

+ Độ rung: Khi cường độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó 

chịu cho cơ thể. Những rung động có tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây 

ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

• Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt cơ 

bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc 

nghề nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 
Hệ vận 

động 

Rối loạn 

tiền đình 

- Giảm khả năng 

phân biệt màu sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn tuần 

hoàn. 

Phản xạ 

chậm 
Rối loạn 

tuần hoàn 
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• Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ 

thống xương khớp. 

• Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân viên làm 

việc tại dự án. 

b. Tác động của việc khai thác nước dưới đất tại khu vực 

Hoạt động của Dự án sử dụng nguồn nước cấp từ giếng khoan, khai thác 

tại chỗ. Việc khai thác quá mức nước dưới đất, sẽ có tác động làm ô nhiễm và 

sụt giảm mực nước dưới đất cũng như hiện tượng xâm mặn, trạng thái đất đá bị 

thay đổi dẫn đến hiện tượng sụt lún bề mặt đất. 

Tổng lượng nước dưới đất khai thác hàng ngày khoảng 2.400 m3/ngày. 

Lượng nước khai thác phục vụ cho dự án sẽ làm giảm lượng nước dưới đất trong 

khu vực.  

Tầng nước khai thác là tầng Pleistocen dưới (qp1), chiều sâu dự kiến 

150m. Chất lượng nước tầng này khá tốt, cơ bản đạt theo đều nằm trong Quy 

chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2023/BTNMT. Số lượng giếng khoan là 

02 giếng (Gồm giếng TH1 960m3/ngàyđêm và giếng TH2 1.440m3/ngàyđêm). 

Trong quá trình khai thác lượng lớn nước ngầm sẽ tạo ra các phễu hạ thấp 

mực nước cục bộ quanh giếng. Các phễu này sẽ phát triển to ra khi lưu lượng 

khai thác vượt quá sự bổ cập cho nước dưới đất khi các phễu này giao nhau sẽ 

gây ra hạ thấp trên vùng rộng lớn. Việc hạ thấp mực nước ngầm làm đất nền 

giảm độ ẩm, đất thay đổi trạng thái, các chỉ tiêu cơ lý của đất ở phạm vi phễu sẽ 

thay đổi. Lượng nước khai thác càng nhiều thì mực nước hạ thấp càng lớn, thời 

gian khai thác càng lâu thì phạm vi hạ thấp mực nước càng lớn. 

- Hiện tượng sụt lún mặt đất: Hạ thấp mực nước ngầm là nguyên nhân gây 

ra các hiện tượng sụt lún mặt đất và suy giảm chất lượng nước ngầm. Hạ thấp 

mực nước ngầm gây nên hiện tượng sắp xếp lại cấu trúc của đất, làm các hạt cấu 

tạo nên tầng chứa nước sít lại gần nhau hơn và do đó thể tích của tầng chứa 

nước giảm; đồng thời quá trình hạ thấp mực nước dưới đất có thể phát sinh các 

tác dụng thay đổi trạng thái ứng suất khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm địa chất 
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thủy văn của khu vực gây lún mặt đất, gây hư hỏng các công trình thiết kế móng 

nông. Đối với các công trình thiết kế móng cọc, có thể phát sinh hiện tượng ma 

sát âm, làm giảm sức chịu tải của cọc. Ngoài ra, hiện tượng lún mặt đất do khai 

thác nước dưới đất có thể làm biến dạng nền đường giao thông, gây ngập úng,... 

- Hiện tượng suy giảm lưu lượng và mực nước trong các lỗ khoan khai 

thác: Khi số lượng lỗ khoan khai thác tăng lên nhưng không được bố trí thích 

hợp và không quản lý được lưu lượng khai thác. Hiện tượng này làm hạ thấp 

mực nước ở các lỗ khoan đang khai thác. 

- Hiện tượng suy giảm chất lượng nước dưới đất từ các công trình khai 

thác: Khai thác nước dưới đất tràn lan sẽ làm suy giảm chất lượng  nước khai 

thác. 

- Tác động của việc khai thác nước dưới đất đến môi trường nước: 

+ Hạ thấp mực nước do hút ra một lượng nước từ lòng đất nên đã tạo ra 

phễu hạ thấp mực nước quanh vùng khai thác. Lượng nước khai thác càng nhiều 

thì mực nước mặt hạ thấp càng lớn, thời gian khai thác càng lâu thì phạm vi hạ 

thấp mực nước càng lớn. 

+ Dẫn đến nhiễm mặn trong tầng chứa nước: Trong trường hợp khai thác 

nước dưới đất quá mức gần các biên mặn nước dưới  đất có thể bị mặn do nước 

mặn ở xung quanh thâm nhập vào. 

+ Gây ô nhiễm nước của tầng chứa nước: Nước ở tầng chứa nước bị ô 

nhiễm do lôi cuốn nước bẩn từ nơi khác đến, từ các tầng chứa nước bị ô nhiễm 

đến tầng khai thác qua các lỗ khoan không được xử lý, trám lấp đúng quy trình 

kỹ thuật. Nước ô nhiễm có thể vận chuyển bệnh tật và mang hoá chất độc hại 

gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 

b.1. Sự suy giảm mực nước, trữ lượng nguồn nước dưới đất trong khu vực 

khai thác 

Về mực nước khai thác, hiện nay mức suy giảm mực nước tĩnh trung bình 

là 0,25 m/năm, thấp hơn mức suy giảm chung của khu vực. Tuy nhiên sự suy 

giảm sẽ ngày càng gia tăng theo xu thế chung của toàn vùng do khai thác.  

b2. Sụt lún mặt đất 

Nền địa chất của khu vực có cấu tạo từ các trầm tích bùn, sét, cát nên khả 

năng lún đất khi xây dựng công trình là có xảy ra. Đối với việc khai thác nước 

dưới đất lún đất sẽ xảy ra khi khai thác quá mức, mức áp lực thấp hơn mái tầng 
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chứa nước gây ra hiện tượng tháo khô tầng chứa nước. Ngoài ra trong quá trình 

khai thác nước dưới đất, mức áp lực của tầng chứa nước khai thác sẽ giảm gây 

ra lún đất. 

Để dự báo trị số lún đất khi mực nước trong tầng chứa nước bị hạ thấp 

chúng tôi sử dụng công thức tính lún của Lohman 1961: 

 (1) 

Trong đó:  

m: Trị số lún mặt đất (m) 

p: Mức giảm áp trong quá trình khai thác (kg/cm2); Lấy p =1,09 

kg/cm2 

S: Hệ số nhả nước đàn hồi; (5x10-4 kg/cm2.m) 

: Trọng lượng riêng của nước;  = 0,1 kg/cm2.m 

: Hệ số rỗng của đá chứa nước;  = 0,2 

m: Chiều dày của tầng chứa nước (m); Đối với tầng chứa nước Pleistocen 

dưới (n2
1) có m= 38,4m. 

: Hệ số nép ép của nước, =1.10-6- 

Thay các số vào công thức (1), ta có trị số lún đất tại khu vực công trình 

khai thác đối với giếng khoan của trạm cấp nước Tân Hưng, như sau: 

 

 

Δm = 0,005442 

Vì vậy, trong điều kiện khai thác tối đa của Trạm cấp nước với lưu lượng 

1.200 m3/ngày đêm có trị số lún đất Δm = 0,005442 cho thấy mức độ lún đất do 

công trình khai thác gây ra là rất nhỏ không ảnh hưởng đến môi trường, công 

trình xung quanh.  

b.3. Gia tăng ô nhiễm, xâm nhập mặn vào các tầng nước 

Xâm nhập mặn và ô nhiễm vào các tầng chứa nước do quá trình khai thác 

nước gây ra xảy ra theo phương thẳng đứng và nằm ngang. 
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Xâm nhập mặn, ô nhiễm theo phương thẳng đứng xảy ra do sự thẩm 

xuyên của chất ô nhiễm từ trên mặt theo lỗ khoan và tầng chứa nước hoặc nước 

mặn từ các tầng chứa nước liền kề thấm nhiễm vào tầng chứa nước thông qua 

cửa sổ thủy văn, thành lỗ khoan. Hai yếu tố này có thể loại trừ tại công trình của 

trạm cấp nước tập trung vì giếng khoan được xây dựng đảm bảo kỹ thuật, thành 

ống chống được trám bằng xi măng, xung quanh xây bệ, láng nền có khả năng 

cách ly chống nhiễm bẩn tốt. Ngoài ra như đã nói, đới phòng hộ vệ sinh xung 

quanh giếng khoan được đảm bảo, không có nguồn nhiễm bẩn. 

b.4. Tính toán dự báo hạ thấp mực nước 

Các thông số địa chất thủy văn được sử dụng để tính toán được tham khảo 

báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh 

Sóc Trăng đến năm 2020. Các thông số bao gồm:  

- Km: Hệ số dẫn nước của tầng chứa nước n2
1 = 1.07 m2/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nước n2
1 = 7,7 x 105 m2/ngày. 

- K: Hệ số thấm của tầng chứa nước n2
1 = 17,9 m/ngày. 

- Hệ số nhả nước đàn hồi của tầng chứa nước n2
1 có µ*=1,38 x 10-3 

- Hệ số nhả nước trọng lực của tầng chứa nước n2
1 có µ= 0,177. 

- Chiều dày trung bình của tầng chứa nước n2
1 có mtb =  38,4m. 

- Dự tính thời gian dự báo mực nước hạ thấp T = 1.826 ngày 

- Mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước Scp = 30 m. 

Khi tính toán dự báo hạ thấp sẽ tính trong điều kiện công trình hoạt động 

với công suất tối đa 1.200 m3/ngày.đêm 

Công thức tính toán mực nước hạ thấp tại lỗ khoan khai thác:   

 

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng giếng khai thác tính toán (Q = 2.400 m3/ngày đêm) 

- ro: Bán kính lỗ khoan tính toán (ro = 0,25m) 

- t: Thời gian tính toán khai thác = 1.825 ngày. 

- Km: Hệ số dẫn nước của tầng chứa nước n2
1 = 1.07 m2/ngày. 
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- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nước n2
1 = 7,75 x 105 m2/ngày 

* Hạ thấp mực nước do lượng khai thác của giếng khai thác sau 05 

năm: 

SLT=(2400/(4x3,14x1070)ln (2.25x7,75x105x1825)/(0.252)=4,4 

Độ hạ thấp mực nước do khai thác tại các giếng khoan sau 05 năm khai 

thác là: 4,4 m.  

Hiện nay, chưa có số liệu chính xác về trữ lượng nước dưới đất khu vực 

dự án nên không thể đánh giá chính xác việc khai thác nước dưới đất có ảnh 

hưởng tới mực nước dưới đất khu vực hay không. Do đó, sau khi báo cáo ĐTM 

được phê duyệt, Chủ dự án sẽ lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nước dưới đất 

và trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng phê duyệt trước khi khai 

thác. Chủ dự án chỉ tiến hành khai thác nước dưới đất khi được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

c. Tác động đến đa dạng sinh học, yếu tố nhạy cảm 

Dự án với loại hình khai thác nước dưới đất xử lý nước cấp với lưu lượng 

khai thác là 2.400 m3/ngày đêm phục vụ cho mục đích sinh hoạt; không sử dụng 

đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất lúa 02 vụ hay đất của di tích - lịch 

sử, danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa nước, khu bảo tồn thiên nhiên,...; không có yêu cầu về di dân tái định 

cư. Do đó, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

d. Rủi ro, sự cố môi trường: 

d.1. Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp 

- Nguồn phát sinh: Hệ thống xử lý nước cấp gặp sự cố do các nguyên 

nhân như sau: 

+ Các bơm bị sự cố như bơm chính bị hư hỏng, các bơm nước rửa ngược 

không hoạt động, các bơm cung cấp nước bị hư, trục trặc kỹ thuật. 

+ Các ống và hệ thống châm Clo bị hư, nghẹt đường ống dẫn Clo. 

+ Hệ thống điện trung thế, hạ thế hưu hỏng sẽ làm cho dự án không có 

điện sản xuất. 

+ Vật liệu lọc không còn hiệu quả. 

+ Bề mặt bể bị bong tróc 
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- Tác động: Hệ thống xử lý nước cấp gặp sự cố sẽ làm ảnh hưởng đến 

việc cung cấp nước, không đủ lượng nước cung cấp cho người dân, cũng như 

làm ảnh hưởng đến chất lượng nước cung cấp. Ngoài ra, bề mặt bể bị bong tróc 

sẽ làm rong rêu và cặn lâu ngày đóng thành các mảng cứng bám trên thành bể, 

bong tróc, theo dòng nước trôi vào miệt hút của bơm gây nghet và hỏng bơm. 

d.2. Rò rỉ hệ thống cấp Clo 

- Nguồn phát sinh: 

+ Rò rỉ từ thiết bị châm Clo: Việc bơm châm Clo cấp cho hệ thống xử lý 

nước cấp được thực hiện bằng hệ thống bơm định lượng, do vậy trong trường 

hợp hệ thống bơm châm Clo bị hỏng có thể xảy ra rò rỉ mùi Clo ra môi trường 

bên ngoài. 

+ Rò rỉ từ các mối nối: Sau thời gian sử dụng, nếu không được kiểm tra, 

xử lý và thay thế định kỳ các mối nối có thể bị hở, lớp keo non bị bong tróc gây 

rò rỉ mùi Clo ra ngoài môi trường. 

+ Rò rỉ từ các roăng đệm: Do lâu ngày sử dụng các roăng đệm chì có thể 

bị lão hóa; do đó mỗi lần thay bình là nên thay kèm cả roăng đệm chì. Điều này 

sẽ giúp thiết bị hoạt động tốt và an toàn. 

+ Rò rỉ từ thao tác: Các thao tác tháo lắp thiết bị có thể gây rò rỉ mùi Clo 

ra ngoài môi trường; nhân viên kỹ thuật nên sử dụng thiết bị bảo hộ chuyên 

dụng để ứng phó với các tình huống nhanh. Trong tình huống rò rỉ Clo bộ thiết 

bị chuyên dụng có thể bảo vệ người vận hành trong thời gian tối đa là 10 phút để 

thao tác xử lý. 

+ Rò rỉ từ hỏa hoạn: Trong các nguyên nhân thì đây là nguyên nhân nguy 

hiểm hơn cả bởi khi hỏa hoạn xảy ra nhiệt độ trong nhà trạm Clo vượt qua 71oC 

sẽ xảy ra rò rỉ mạnh do các van đầu bình dễ bị hỏng. 

- Tác động: Mùi Clo gây ngứa, ngạt thở, đau rát xương ức, ho, ngứa mắt 

và miệng, chảy nước mắt, tiết nhiều nước bọt. Nếu bị nhiễm nặng có thể đau 

đầu, đau thượng vị, nôn mửa, vàng da, thậm chí phù nề phổi.  

d.3. Sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát 

nước 

- Sự cố bể lắng bùn 

Những sự cố thường gặp xảy ra tại hố lắng bùn như : bùn nổi ở bể lắng, 

bùn hôi. Sự cố xảy ra sẽ gây mùi hôi ảnh hưởng đến nhân viên tại hệ thống và 

môi trường lân cận. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2,  

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng  70 

- Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước 

Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước có thể xảy ra. Nguyên 

nhân là do dầu mỡ, tóc, cặn bẩn, … tích tụ trong đường ống, lâu ngày sẽ gây ra 

tình trạng ứ đọng và sẽ cản trở việc thoát nước trong đường ống.  Sự cố này sẽ 

dẫn đến quá trình thoát nước chậm hoặc tắc nghẽn, mùi hôi phát sinh từ cống, … 

gây nhiều phiền toái cho người dân tại khu vực dự án. 

d.4. Sự cố cháy nổ 

- Nguồn phát sinh: Các nguyên nhân có khả năng gây ra cháy nổ bao 

gồm: 

+ Hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi; 

+ Vận chuyển các chất dễ cháy qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt 

hay qua gần những tia lửa; 

+ Các nhà kho không đảm bảo điều kiện thông thoáng tốt; 

+ Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng 

điện, không trang bị các thiết chống quá tải, … 

+ Điều kiện thời tiết như mưa gió, sấm sét, chớp, … 

+ Tồn trữ các loại rác thải, bao bì giấy, nilong trong các lớp bọc hay khu 

vực có lửa hoặc nhiệt độ cao. 

- Tác động: Trong trường hợp sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại nặng 

nề về tài sản và nhất là tính mạng của nhân viên làm việc tại Dự án và các hộ 

dân sinh sống xung quanh. Do đó, cần có các kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát 

chặt chẽ và biện pháp khắc phục khi sự cố có thể xảy ra. 

d.5. Sự cố chập điện 

- Nguồn phát sinh: Sự cố cháy nổ có thể sẽ nảy sinh do nhiều nguyên 

nhân như: Bảo quản nhiên liệu không đúng cách, hệ thống điện để cung cấp điện 

cho các máy móc, thiết bị thi công, vận hành thử nghiệm hệ thống có thể gây sự 

cố giật, chập, cháy nổ… 

- Tác động: Sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô 

nhiễm cả 3 hệ sinh thái đất, nước, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa 

nó còn ảnh hưởng đến hoạt động của dự án, đe dọa đến tính mạng con người và 

tài sản. 
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Khi xảy ra cháy nổ tùy theo mức độ mà gây thiệt hại về tính mạng con 

người và tài sản. Do vậy chủ dự án đặc biệt chú ý đến các công tác phòng cháy 

chữa cháy để đảm bảo an toàn cho con người và hạn chế những mất mát, tổn 

thất có thể xảy ra. 

d.6. Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động xảy ra do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo 

hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao 

động của công nhân thi công và vận hành máy móc thiết bị. Tai nạn lao động 

xảy ra làm suy giảm sức khỏe, gây thương tật và có thể bị mất khả năng lao 

động. Nhiều trường hợp có thể dẫn đến chết người. 

d.7. Tác động đến kinh tế - xã hội  

Tài nguyên nước mặt là thành phần chủ yếu và quan trọng nhất, được sử 

dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, là một trong những yếu tố quyết định 

sự phát triển kinh tế xã hội của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia. Do đó, việc 

cạn kiệt nguồn tài nguyên nước dưới đất sẽ làm cho việc sử dụng nước trong quá 

trình sinh hoạt, các ngành sản xuất, dịch vụ trong khu vực bị hạn chế ảnh hưởng 

đến nền kinh tế trong khu vực. Dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được nhu cầu 

dùng nước trong khu vực xã Tân Hưng, cung cấp nước sạch, góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực, giảm tỷ lệ bệnh tật do bị 

nhiễm bẩn nguồn nước gây ra. 

3.2.2. Các công trình, biện giảm thiểu tác động đến môi trường trong giai 

đoạn vận hành 

3.2.2.1. Giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động từ nước thải 

a1. Giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải. 

- Nước mưa được thu gom tại rãnh thoát nước bố trí chung quanh khu vực 

dự án và thoát ra bể chứa bùn. 

- Nước mưa từ trên mái nhà điều hành sẽ được hệ thống sê nô (độ dốc 

5%) thu gom vào ống nhựa PVC có kích thước từ Փ90 mm, sau đó nước mưa sẽ 

được đổ vào hố ga, đồng thời nước mưa từ sân bãi, đường nội bộ cũng thu gom 

vào hố ga để lắng cặn, bụi, rác, ...sau đó nước mưa sẽ được chảy vào rảnh thoát 
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nước xây bằng bê tông cốt thép bố trí chung quanh khu vực dự án và thoát ra 

khu xử lý bùn. 

Sơ đồ thoát nước mưa của dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thoát nước mưa của dự án 

a.2. Giảm thiểu tác động nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt được 

xử lý bằng bể tự hoại có thể tích 1,44 m3.  

Nước mưa từ nhà điều hành Nước mưa chảy tràn từ sân 

bãi, đường nội bộ, khu cấp 

nước, ... 

Sê nô 5% 

Ống thu gom bằng 

nhựa PVC 

 

(nhựa PVC 

D10) Hố ga 

Rảnh thoát nước 

Nguồn tiếp nhận 
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Hình 3.3. Mô hình xây dựng bể tự hoại 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:  

Bể tự hoại có 3 ngăn xử lý chất thải để đảm bảo chứa đủ quy trình chứa, 

lắng, lọc. Nước thải từ ngăn chứa sẽ chảy sang ngăn lắng nhưng không để chảy 

trực tiếp mà dẫn nước qua một ống. Trong quá trình lắp đặt ống đường vào bể 

cao hơn đường ra khoảng 10 cm để ngăn không cho nước tự chảy ngược lại của 

nước thải sau đó nước thải sẽ được chảy sang ngăn lọc để tách nước và bã bùn. 

Nước thải trong bể tự hoại sẽ được xử lý bởi vi sinh yếm khí, cặn có trong nước 

thải được lên men sẽ lắng đọng xuống đáy bể và nước sẽ được tách chảy ra sang 

hố ga, những chất vẫn còn theo nước ra tích tụ lại thành bùn tại bể tự hoại đầy sẽ 

hút để tránh cặn bã dồn ứ sang bể hố ga gây ra tắc cống nước. Nước thải sinh 

hoạt sau khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được thải ra khu xử lý bùn bằng ống 

nhựa PVC Ø90mm. 

a.3. Giảm thiểu tác động nước thải từ súc rửa tuyến ống mạng mới 

- Bố trí van khóa tại vị trí đấu nối với mạng lưới cấp nước hiện hữu nhằm 

dẫn nước thải súc rửa theo tuyến ống PVC nằm cặp theo tuyến ống cấp nước.  

- Thực hiện việc khóa van cấp nước trước khi tiến hành súc rửa. 

a.4. Giảm thiểu tác động nước thải từ hệ thống lắng, lọc: 

Đây là lượng nước thải phát sinh chủ yếu trong giai đoạn vận hành 

khoảng 2,4 m3/ngày đêm. Toàn bộ lượng nước thải này sẽ được thu gom vào 

khu xử lý bùn có diện tích 26,4m2. 
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Nước thải sau khi lắng bùn là 1,92 m3 (80% lượng nước thải phát sinh) sẽ 

được xả tràn qua đường ống PVC D114 ra nguồn tiếp nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hình 3.4. Quy trình xử lý nước thải 

b. Đối với công trình xử lý bụi, khí thải 

b.1. Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào khu vực 

dự án: 

- Sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S=500mg/kg).  

- Sử dụng các phương tiện đã qua đăng kiểm. 

Nước thải từ hệ thống lắng lọc 

Rảnh thu nước 

Ống nhựa PVC D 300 

 

(nhựa PVC 

D10) 
Khu xử lý bùn 

Ống xã tràn PVC 114 

Nguồn tiếp nhận 

Nước thải sinh hoạt 

sau hầm tự hoại 

Sân phơi bùn 

Đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ tăng hiệu quả đốt cháy 

nhiên liệu của động cơ. 

- Đối với các loại xe được phép chạy trong khuôn viên dự án phải giảm 

tốc độ không quá 5 km/h. Tắt máy khi không cần thiết và vận chuyển theo đúng 

tuyến quy định. 

- Quy định dắt bộ đối với xe gắn máy khi ra vào cổng. 

- Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải dừng, đỗ đúng nơi quy định. 

- Bê tông hóa đường nội bộ trong khu vực dự án. 

- Bố trí nhân lực quét dọn mặt bằng khuôn viên dự án thường xuyên (1-2 

lần/ngày) để tránh bụi tích lũy. 

- Phun ẩm trong điều kiện thời tiết nắng nóng (tần suất từ 2-4 lần tùy 

thuộc vào điều kiện thời tiết). 

- Trồng cây xanh dọc theo vỉa hè và trên dãi ngăn cách đường của dự án 

để tạo cảnh quan và giảm thiểu bụi tiếng ồn. 

b.2. Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

- Xây dựng phòng đặt máy phát điện riêng biệt cách xa khu vực làm việc 

khác để tránh khí thải phát sinh gây ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc 

- Lắp đặt ống khói phát thải. 

- Vận hành máy đúng kỹ thuật, bảo trì định kỳ. 

- Sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp S=500mg/kg 

(theo TCVN 5689:2018, mức 2).  

- Trồng cây xanh trong khu vực nội bộ trong khuôn viên nhà máy và đặc 

biệt ở khu vực nhạy cảm như hệ thống xử lý bùn thải, khu chứa rác thải sinh 

hoạt,…  

b.3. Giảm thiểu bụi và mùi phát sinh từ các hố ga, chất thải rắn, khu xử 

lý bùn:  

- Bùn thải: hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo 

đúng quy định; 

- Rác thải sinh hoạt: bố trí thùng rác có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị 

thu gom rác tại địa phương để thu gom, vận chuyển và xử lý; 

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh dự án; 
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- Định kỳ thu hút bùn trong bể tự hoại, bể chứa bùn đi xử lý; 

- Trồng và thường xuyên chăm sóc cây xanh xung quanh khu vực dự án; 

- Xây dựng hố ga có nắp đậy để hạn chế quá trình phát tán khí thải ra môi 

trường xung quanh. 

c. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn. 

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Bố trí bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 20 lít, 01 thùng 60 lít) chứa chất 

thải sinh hoạt có nắp đậy và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên trong tại nhà 

vệ sinh và khu vực làm việc. Hằng ngày, nhân viên thu gom rác từ các thùng 

chứa về khu vực tập kết (phía trước cổng trạm) tạo sự thuận tiện cho công tác 

thu gom, xử lý. Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng định kỳ 01 năm/lần với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 02 - 03 

lần/tuần (theo tình hình thực tế tại địa phương). 

c.2. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn thông thường 

- Các bao bì PAC, các vật liệu lọc, bùn khô sau lắng, ...sẽ được thu gom 

và lưu giữ tại khu vực chứa chất thải thông thường, sau đó thuê đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Bùn thải sẽ được lấy mẫu để phân tích trong trường hợp cặn lắng thải có 

thành phần vượt ngưỡng nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, 

thì thực hiện quản lý, xử lý bùn thải theo chất thải nguy hại; trong trường hợp 

bùn thải không có thành phần vượt ngưỡng nguy hại so với QCVN 

50:2013/BTNMT thì chủ dự án sẽ xử lý theo chất thải rắn thông thường. Bùn 

khô sau lắng sẽ được thu gom vào bao 25 kg và lưu chứa trong khu vực chứa 

chất thải thông thường. Bùn khô đen bón phân cho cây ở khung viên trạm và cho 

người dân san lấp hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

- Vật liệu lọc (cát thạch anh): bán lại cho các hộ dân khi có nhu cầu để san 

lấp hoặc sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử 

lý theo quy định.  

e. Chất thải nguy hại 

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của chất thải 

nguy hại đến môi trường phải được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình 

quản lý quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
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Chính phủ quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật bảo vệ môi trường, 

cụ thể như sau: 

- Chất thải nguy hại từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, 

hoặc khi có sự cố xảy ra sẽ được thu gom vào khu vực chứa CTNH.  

- Kho chứa chất thải nguy hại: 

+ Diện tích kho khoảng 2m2, nền kho được trãi bê tông cao hơn mặt nền 

hoàn thiện của dự án để tránh nước mưa chảy tràn, đảm bảo kín khít, không rạn 

nứt, không bị ăn mòn; Tường kho xây gạch, mái kho bằng tole đảm bảo độ cao 

thông thoáng, che kín cho toàn bộ khu vực kho chứa,  

+ Bên trong kho chứa được trang bị dụng cụ lưu chứa chất thải (03 thùng 

nhựa, thể tích 90 lít/thùng) và phân khu chức năng cho từng nhóm chất thải để 

tránh phản ứng hóa học xảy ra giữa các nhóm chất thải với nhau; dán mã số 

phân loại cho từng loại chất thải nguy hại; Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ, 

đảm bảo kho đủ ánh sáng, thông thoáng, xung quanh có tạo rãnh thu nước (ứng 

phó khi có sự tràn đổ hóa chất nguy hại trong kho). Bên ngoài kho đặt biển cảnh 

báo, ghi rõ hàng hóa chứa bên trong, trang bị bao cát, bình khí CO2, 

chuông/kẻng, .....  

+ Chủ dự án sẽ hợp đồng định kỳ 01 năm/lần với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định. Tần suất thu gom là 01 năm/lần. 

3.2.2.1. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

- Khu vực đặt máy phát điện được xây dựng kín để tránh tiếng ồn phát tán 

ra bên ngoài, đồng thời đặt lớp đệm chống ồn tại chân máy. 

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, độ mài mòn các chi 

tiết, kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị mài mòn. 

- Thường xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Bố trí máy bơm nước cách xa nơi làm việc của công nhân và xây tường 

cách âm khu vực đặt máy.  

- Máy phát điện phải được đặt trên các bệ đúc có móng chắc chắn bảo 

đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm 

tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt.  
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b. Giảm thiểu tác động của việc khai thác nước dưới đất tại khu vực 

Chủ động gìn giữ vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước dưới đất qua giếng 

khoan khai thác, xác định và bảo vệ vùng bảo hộ vệ sinh cho giếng khoan khai 

thác theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến lưu lượng, mực nước 

chất lượng tại giếng khai thác; Thực hiện việc quan trắc theo quy định tại Thông 

tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Phát hiện, xử lý, khắc phục các hiện tượng, sự cố bất thường về chất 

lượng nước, mực nước trong giếng khai thác về các sự cố môi trường do hoạt 

động khai thác của mình gây ra đồng thời báo cáo kịp thời tới chính quyền địa 

phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung nơi xảy ra sự cố 

và cơ quan cấp phép đối với trường hợp đã được cấp giấy phép. 

Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; Xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trường hợp giếng khoan phải trám lấp. 

Quản lý, vận hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và 

vận hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước ổn định, an 

toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 

Khai thác nước dưới đất phải thực hiện theo các biện pháp quy định trong 

giấy phép, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật đảm bảo 

không gây sụt, lún đất. Trường hợp xảy ra sụt, lsun đất thì phải dừng việc khai 

thác, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục và báo ngay cho chính quyền 

địa phương nơi gần nhất.  

* Biện pháp khắc phục sự cố sụt lún do khai thác nước dưới đất tại dự án: 

Báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Cù Lao Dung nơi xảy ra sự cố và tới cơ quan cấp phép đối với 

trường hợp đã được cấp giấy phép. 

Tạm ngừng hoạt động khai thác nước dưới đất tại dự án. 

Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án. 
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* Giảm thiểu tác động đến mực nước dưới đất  

Việc khai thác, sử dụng chưa hợp lý, thậm chí là khai thác quá mức lại 

chưa đi đôi với bảo vệ trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh đang làm 

nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, có nơi trở nên nghiêm trọng và 

đang có xu hướng ngày một nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng sâu sắc hơn đến đời 

sống và sản xuất.  

Thiết lập các vùng phòng hộ vệ sinh của vùng khai thác: Đối với phòng 

hộ vệ sinh xung quanh giếng khoan: Trong bán kính khuôn viên dự án kể từ 

miệng từng giếng sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thực hiện các 

hoạt động phát sinh ra nguồn gây ô nhiễm bằng cách đổ nền bê tông, xây bệ 

giếng khoan. 

- Thực hiện việc vệ sinh thu gom rác nước thải để tránh gây ô nhiễm đế 

tránh thấm xuống nước đất, làm suy giảm chất lượng nước dưới đất.  

- Kiểm soát xin phép khai thác nước dưới đất đúng theo quy định hiện 

hành; 

- Lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất theo đúng quy định; Trong 

quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác nước 

dưới đất định kỳ, quan trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng quy 

định. 

c. Biện pháp phòng ngừa các sự cố, rủi ro môi trường 

c.1. Biện pháp giám thiểu sự cố cháy nổ 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thực hiện lắp đặt máy 

móc, thiết bị (bình CO2, cát...); Hướng dẫn, tập huấn công nhân các giải pháp 

khắc phục khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Luôn giữ khoảng cách an toàn với hệ thống điện theo quy định hiện 

hành. Thi công thao tác đúng quy trình quy phạm trong công tác an toàn điện. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ 

được bố trí thật an toàn. 

- Tất cả các hạng mục công trình trong dự án đều phải bố trí các bình cứu 

hỏa cầm tay, bình phải đặt tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình; 

- Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 
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- Lắp đặt các chuông báo động khi phát hiện có sự cố cháy, nổ. 

* Biện pháp ứng phó khi có sự cố cháy nổ: 

Khi phát hiện ra đám cháy phải báo động cho tất cả mọi người trong dự án. 

Cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được chủ quan. 

Đồng thời, sử dụng các bình chữa cháy nhỏ được trang bị sẵn trong từng bộ 

phận của dự án để chữa cháy (nếu là đám cháy nhỏ). 

Trong trường hợp đám cháy không được dập tắt mà có chiều hướng phát 

triển thêm thì dự án sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng. Đồng thời, sử dụng tất cả 

các công cụ chữa cháy có thể sử dụng được tại dự án để chữa cháy. 

c.2. Giảm thiểu sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp 

- Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp theo QCVN 01-

1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt. 

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

- Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy móc, đường 

ống khi có sự cố. 

- Trang bị bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

- Thường xuyên định kỳ vệ sinh bể chứa. 

- Định kỳ kiểm tra giám sát, theo dõi chất lượng, độ mặn của các tầng 

chứa nước khai thác. 

- Trường hợp phát hiện giếng khai thác có chất lượng suy giảm, độ mặn 

quá cao không xử lý được để cấp nước thì chủ dự án sẽ có biện pháp trám lấp 

giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử 

dụng. 

c.3. Giảm thiểu sự cố về rò rỉ hệ thống cấp Clo 

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình pha chế hóa chất phục 

vụ công tác khử trùng. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, cấp Clo, bơm định lượng, 

các mối nối, roăng đệm và thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn 

chế rủi ro rò rỉ clo. 
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c.4. Giảm thiểu sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ 

thống thoát nước 

* Sự cố bể lắng bùn 

- Thường xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại bể lắng bùn của dự án. 

- Định kỳ hút bùn tại bể lắng. 

* Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước 

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước của dự án. 

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nước của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình trạng nghẹt đường dẫn của 

hệ thống thoát nước. 

c.5. Giảm thiểu sự cố chập điện 

- Hệ thống đường dây tải điện trong khu vực dự án phải được bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Xây dựng hệ thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh hưởng đến 

thiết bị điện, hệ thống lưới điện. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đường dây điện, các khu nhà nhằm 

tránh hiện tượng cây ngã gây thiệt hại về người và tài sản, hư hỏng đường dây 

điện. 

- Trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện khi có sự cố xảy ra. 

Khi có sự cố điện giật xảy ra: Khi phát hiện trường hợp bị điện giật, 

người phát hiện bình tĩnh và ngay lập tức xử lý (nếu có thể) và gọi người đến 

giúp. 

Cúp cầu dao điện; người cứu phải đứng trên bàn, ghế hoặc tấm gỗ khô, đi 

dép hoặc ủng cao su, đeo găng cao su để kéo nạn nhân tách ra khỏi mạch điện; 

Nếu không có các phương tiện trên có thể dùng gậy gỗ, tre khô gạt dây điện 

hoặc đẩy nạn nhân để tách ra; Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào người 

nạn nhân vì như vậy người đi cứu cũng bị điện giật. 

Xác định tình trạng của nạn nhân: chưa mất tri giác, mất tri giác hay 

ngừng thở và thực hiện theo các bước bên dưới. (Tri giác: nhận biết rõ ràng, cụ 

thể. Ví dụ: gần lửa thì biết nóng, gần nước biết lạnh). 
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- Khi người bị điện giật chưa mất tri giác, chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim 

còn đập, thở yếu thì phải để nạn nhân ra chỗ thoáng khí yên tĩnh chăm sóc cho 

hồi tĩnh. Thực hiện theo dõi, chăm sóc. 

- Khi người bị nạn mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì đặt 

nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; Nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi 

trong mồm nạn nhân ra (nếu có), cho nạn nhân ngửi amoniac, nước tiểu, 

massage toàn thân cho nóng lên; Thực hiện theo dõi, chăm sóc. 

- Nếu người bị nạn không còn thở, tim ngưng đập, toàn thân co giật giống 

như chết thì phải đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, 

moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; Nếu lưỡi bị thụt vào thì  kéo ra; Tiến hành 

làm hô hấp nhận tạo và hà hơi thổi ngạt ngay; Phải làm liên tục, kiên trì và theo 

dõi tình trạng của nạn nhân; Thực hiện cấp cứu, theo dõi, chăm sóc người gặp 

tai nạn. 

c.6. Tai nạn lao động 

Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, Chủ dự án sẽ tiếp tục thực 

hiện các biện pháp sau: 

-  Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động; 

 - Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn 

bảo hộ lao động trước khi nhận công tác; 

-  Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất; 

- Tổ chức khám bệnh định kì cho công nhân viên 1 lần/năm. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Các biện pháp trình bày trong báo cáo được áp dụng sẽ giảm thiểu được 

các tác động tiêu cực đến môi trường khu vực dự án. Các biện pháp dễ thực 

hiện, tính khả thi cao. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường của dự án như sau: 
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Bảng 6Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

 
Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp các 

công trình BVMT 

Tổ chức 

quản lý và 

vận hành 

 

Bụi và khí thải từ 

hoạt động của 

phương tiện giao 

thông và khí thải 

từ quá trình phân 

hủy chất hữu cơ 

có trong chất thải 

rắn, mùi hôi từ 

quá trình xử lý 

bùn 

- Thường xuyên quét dọn, tưới 

nước đường và sân bãi, đặc biệt 

là những ngày nắng nóng nhằm 

hạn chế lượng bụi phát sinh vào 

không khí. 

- Bố trí khu vực chứa rác cách 

xa các hạng mục khác ở khu 

vực ít người qua lại và thường 

xuyên vệ sinh để hạn chế mùi 

hôi. 

- Định kỳ thu gom bùn và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom và xử lý theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình vận 

hành dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 thùng thể 

tích 20 lít, 01 thùng 60 lít) chứa 

chất thải sinh hoạt có nắp đậy 

và lót túi đựng rác phân hủy 

sinh hoạt bên trong tại nhà vệ 

sinh và khu vực làm việc. Hằng 

ngày, nhân viên thu gom rác từ 

các thùng chứa về khu vực tập 

kết (phía trước cổng trạm) tạo 

sự thuận tiện cho công tác thu 

gom, xử lý. Chủ dự án thực 

hiện ký hợp đồng định kỳ 01 

năm/lần với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo đúng 

quy định. Tần suất thu gom: 02 

– 03 ngày/tuần 
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Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp các 

công trình BVMT 

Tổ chức 

quản lý và 

vận hành 

 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thường 

Các bao bì PAC, các vật liệu 

lọc được thu gom và đơn vị 

cung cấp sẽ thu hồi về Công ty. 

Bùn thải sẽ được thu gom thu 

gom vào bao 25kg và lưu chứa 

trong khu vực chứa chất thải 

thông thường và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình vận 

hành dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự án 

 

 

 

Chất thải nguy 

hại 

Diện tích kho khoảng 2 m2, 

trang bị dụng cụ lưu chứa chất 

thải (03 thùng nhựa, thể tích 90 

lít/thùng). Chủ dự án sẽ hợp 

đồng định kỳ 01 năm/lần với 

đơn vị có chức năng thu gom, 

xử lý theo quy định. Tần suất 

thu gom là 01 năm/lần. 

Nước thải sinh 

hoạt 

Xây dựng 01 nhà vệ sinh với 

tổng thể tích bể tự hoại là 1,44 

m3 để xử lý sơ bộ nước thải 

sinh hoạt phát sinh. Sau khi 

được xử lý tại bể tự hoại sẽ 

được thải ra khu xử lý bùn bằng 

ống nhựa PVC Ø90mm. 

Nước thải từ súc 

rửa tuyến ống 

mạng mới 

Bố trí van khóa tại vị trí đấu nối 

với mạng lưới cấp nước hiện 

hữu nhằm dẫn nước thải súc rửa 

theo tuyến ống PVC D300 nằm 

cặp theo tuyến ống cấp nước. 

Nước thải từ rửa 
Thu gom dẫn vào bể lắng bùn 

diện tích 26,4m2. Phần nước 
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Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp các 

công trình BVMT 

Tổ chức 

quản lý và 

vận hành 

 

lọc trong sau khi qua bể lắng bùn 

sẽ được xả tràn qua đường ống 

PVC D114 ra nguồn tiếp nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước mưa chảy 

tràn 

Nước mưa được thu gom tại 

rãnh thoát nước bố trí chung 

quanh khu vực dự án và thoát 

vào bể xử lý bùn 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo sử dụng các phương pháp phổ biến trong đánh giá tác động môi 

trường hiện nay, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết được các 

nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường. Các 

công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các giáo trình, nghiên cứu khoa học đã 

được công nhận. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm cấp nước xã An Thạnh 2,  

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Chủ dự án: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng  86 

 

Chương 4 

CHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN  

BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

4.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng 

sản 

Dự án không thuộc danh mục dự án khai thác khoáng sản nên không có 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường. 

4.2. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án chôn lấp chất 

thải 

Dự án không thuộc danh mục dự án chôn lấp chất thải nên không có 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

4.3. Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không có. 
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Chương 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để thực hiện giảm thiểu ô nhiễm, các công trình sau đây sẽ được đầu tư 

xây dựng khi dự án đi vào hoạt động ổn định. 

Bảng 5.1. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trường 

Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước 

thải 

- Nước mưa chảy tràn: Thu gom tại rãnh thoát 

nước xây bằng bê tông cốt thép bố trí chung 

quanh khu vực dự án và thoát ra khu xử lý 

bùn. 

- Nước thải sinh hoạt: Xây dựng 01 nhà vệ 

sinh với tổng thể tích bể tự hoại là 1,44 m3 để 

xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. Sau 

khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được thải ra 

khu xử lý bùn bằng ống nhựa PVC Ø90mm. 

- Nước thải từ súc rửa tuyến ống mạng mới: 

Bố trí van khóa tại vị trí đấu nối với mạng lưới 

cấp nước hiện hữu nhằm dẫn nước thải súc rửa 

theo tuyến ống PVC D300 nằm cặp theo tuyến 

ống cấp nước.  

- Nước thải từ rửa lọc: Thu gom dẫn vào khu 

xử lý bùn có diện tích 26,4m2. Phần nước 

trong sau khi qua bể lắng bùn sẽ được tiếp tục 

được xả tràn qua đường ống PVC D114 ra 

nguồn tiếp nhận. 

 

Trong 

suốt quá 

trình vận 

hành dự 

án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bụi, 

khí 

thải 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường và 

sân bãi, đặc biệt là những ngày nắng nóng 

nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không 

khí. 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng 

mục khác ở khu vực ít người qua lại và thường 

xuyên vệ sinh để hạn chế mùi hôi. 

- Định kỳ thu gom bùn và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom và xử lý theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 

suốt quá 

trình vận 

hành dự 

án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 20 lít, 01 

thùng 60 lít) chứa chất thải sinh hoạt có nắp 

đậy và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên 

trong tại nhà vệ sinh và khu vực làm việc. 

Hằng ngày, nhân viên thu gom rác từ các 

thùng chứa về khu vực tập kết (phía trước 

cổng trạm) tạo sự thuận tiện cho công tác thu 

gom, xử lý. Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng 

định kỳ 01 năm/lần với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo đúng quy định. Tần suất 

thu gom: 02 - 03 lần/tuần (theo tình hình thực 

tế tại địa phương) 

Chất 

thải 

rắn 

thông 

thường 

- Các bao bì PAC, các vật liệu lọc, bùn khô 

sau lắng, ...sẽ được thu gom và lưu giữ tại khu 

vực chứa chất thải thông thường, sau đó thuê 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo 

đúng quy định.  

- Riêng bùn thải sẽ được lấy mẫu để phân tích 

trong trường hợp có thành phần vượt ngưỡng 

nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT thì 

thực hiện quản lý, xử lý bùn thải theo chất thải 

nguy hại; không thì xử lý theo chất thải rắn 

thông thường. 

- Vật liệu lọc (2 – 3 năm thay 1 lần) bán lại 

cho các hộ dân khi có nhu cầu để san lấp hoặc 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 

suốt quá 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Diện tích kho khoảng 2 m2, trang bị dụng cụ 

lưu chứa chất thải (03 thùng nhựa, thể tích 90 

lít/thùng). Chủ dự án sẽ hợp đồng định kỳ 01 

năm/lần với đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý theo quy định. Tần suất thu gom là 01 

năm/lần. 

Tiếng 

ồn và 

độ 

rung 

Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy 

móc, độ mài mòn các chi tiết, kiểm tra dầu mỡ 

và thay thế các thiết bị mài mòn; Thường 

xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử 

dụng các phương tiện bảo hộ lao động của 

công nhân. 

Giảm 

thiểu 

tác 

động 

của 

việc 

khai 

thác 

nước 

ngầm  

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát 

diễn biến lưu lượng, mực nước chất lượng tại 

giếng khai thác; Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng mục đích; Xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trường hợp giếng khoan 

phải trám lấp; Quản lý, vận hành hệ thống cấp 

nước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và vận 

hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng yêu 

cầu cung cấp nước ổn định, an toàn, liên tục 

và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 

Sự cố 

cháy 

nổ 

Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay, bình phải đặt 

tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử 

dụng và phải thường xuyên tiến hành kiểm tra 

sự hoạt động tốt của bình; Niêm yết các tiêu 

lệnh, biển báo, quy định  PCCC ở nơi dễ nhìn 

thấy;Lắp đặt các chuông báo động khi phát 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiện có sự cố cháy, nổ. trình vận 

hành dự 

án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự cố 

về hoạt 

động 

của hệ 

thống 

xử lý 

nước 

cấp 

Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp 

cho các hộ dân; Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng 

định kỳ máy móc, thiết bị 01 tháng/lần; Vận 

hành đúng thao tác, đúng quy định không để 

hơi nước lọt vào trong đường ống; Có kế 

hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, 

máy móc, đường ống khi có sự cố; Trang bị 

bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

Giảm 

thiểu 

sự cố 

về rò rỉ 

hệ 

thống 

cấp 

Clo 

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá 

trình pha chế hóa chất phục vụ công tác khử 

trùng. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, 

cấp Clo, bơm định lượng, các mối nối, roăng 

đệm và thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hư 

hỏng nhằm hạn chế rủi ro rò rỉ clo. 

Giảm 

thiểu 

sự cố 

bể lắng 

bùn và 

sự cố 

nghẹt 

đường  

- Thường xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại 

bể lắng bùn của dự án. 

- Định kỳ hút bùn tại bể lắng. 

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát 

nước của dự án. 

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn 

thoát nước của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình 

trạng nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát 

nước. 

Sự cố 

chập 

Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy 

định pháp luật hiện hành, kiểm tra định kỳ hệ 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

điện thống lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 

điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết 

kiệm điện; Xây dựng hệ thống chống sét để 

phòng tránh tia lửa điện ảnh hưởng đến thiết 

bị điện, hệ thống lưới điện tại; Trang bị cầu 

dao tự động để tự động ngắt điện khi có sự cố 

xảy ra. 

Giảm 

thiểu 

tai nạn 

lao 

động 

Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an 

toàn lao động; Xây dựng nội quy an toàn lao 

động cho từng công đoạn sản xuất; Tổ chức 

khám bệnh định kì cho công nhân viên 1 

lần/năm. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

a. Giám sát nước dưới đất  

- Thông số: pH, chỉ số pemanganat, TDS, độ cứng tổng (CaCO3), N-

NH4
+, N-NO2

-, N-NO3
-, Cl-, SO4

2-, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, tổng Coliform, E.Coli.  

- Vị trí giám sát: 02 mẫu tại 02 giếng khoan tại khu vực dự án.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước dưới đất 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

b. Giám sát nước thải  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính 

theo N),  tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliform.  

- Vị trí giám sát: 01 mẫu sau xử lý trước khi thoát vào nguồn tiếp nhận.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (cột A) 
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c. Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại  

Nội dung thực hiện: Theo dõi, thống kê số lượng chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh tại dự án. Báo cáo khối lượng phát sinh của từng loại 

CTNH tại dự án đến Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy 

định. 

Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tần 

suất báo cáo: 1 lần/năm.   

d. Giám sát tiếng ồn 

- Thông số: tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: Phía trước dự án 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

e. Giám sát mực nước 

Nội dung thực hiện: Đối với mực nước trong giếng khai thác thực hiện 

giám sát định kỳ không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống 

giám sát trước 10 giờ sáng ngày hôm sau. 

- Vị trí giám sát: Tại giếng khoan của dự án. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/ngày. 
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Chương 5  

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử. 

 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và giải trình việc tiếp 

thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể 

như sau: 

STT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc  

giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Chương 1 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 2 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 3 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 4 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 5 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 6 Không có ý kiến góp ý - - 

Các ý kiến 

khác 
Không có ý kiến góp ý - - 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 
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STT Ý kiến góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc  

giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

Chương 1 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 2 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 3 Không có ý kiến góp ý   

Chương 4 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 5 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 6 Không có ý kiến góp ý - - 

Các ý kiến 

khác 
Không có ý kiến góp ý - - 

III Tham vấn bằng văn bản 

Chương 1 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 2 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 3 Không có ý kiến góp ý   

Chương 4 Không có ý kiến góp ý - - 

Chương 5 Không có ý kiến góp ý   

Chương 6 Không có ý kiến góp ý - - 

Các ý kiến 

khác 
Không có ý kiến góp ý - - 

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 

CHUYÊN MÔN 

Theo điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường. Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện tham vấn ý kiến 

chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức chuyên môn. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Dự án “Trạm cấp nước xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng” đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, 

thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển. Qua quá trình khảo sát, phân tích và 

đánh giá tác động môi trường của dự án có thể kết luận các vấn đề sau: 

- Hoạt động của dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Sóc Trăng, đem lại những lợi ích thiết thực về mặt kinh tế xã hội, thúc 

đẩy nền kinh tế khu vực phát triển, tạo công ăn việc làm cho lao động địa 

phương. 

- Hoạt động của dự án có thể phát sinh các nguồn ô nhiễm: khí thải, chất 

thải rắn, mùi, bụi, tiếng ồn, nước thải,… Các nguồn ô nhiễm này được quản lý 

và khắc phục bằng các giải pháp khoa học đã được nêu trong báo cáo đảm bảo 

đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận như:  

+ Thu gom xử lý lượng nước thải đạt quy chuẩn về chất lượng nước thải 

hiện hành trước khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận. 

+ Thu gom, quản lý và xử lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản 

xuất và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 

+ Giảm thiểu, xử lý khí thải, mùi hôi từ quá trình hoạt động của dự án.   

+ Thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy theo đúng yêu cầu của 

cơ quan chức năng. 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở đánh giá các mặt tích cực và tiêu cực của dự án trong quá trình 

hoạt động cùng các biện pháp giảm thiểu. Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng kính đề nghị các Cơ quan ban ngành có chức 

năng có thẩm quyền xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án. 

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Từ những nhận định, phân tích và đánh giá các tác động xấu có thể xảy ra 

làm ảnh hưởng đến môi trường khi dự án được triển khai và đi vào hoạt động, 

Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng cam kết 

thực hiện những nội dung về công tác bảo vệ môi trường nhằm hạn chế tối đa 

những tác động xấu đến cộng đồng và môi trường, bao gồm: 
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- Thực hiện và kiểm soát chặt chẽ các biện pháp giảm thiểu được trình 

bày trên. Nồng độ các chất thải sau khi xử lý phải đảm bảo quy chuẩn cho phép 

trước khi cho thải vào nguồn tiếp nhận.; nước dưới đất đạt QCVN 

09:2023/BTNMT. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung quy định về phòng chống cháy nổ 

theo quy định hiện hành. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công 

nhân theo đúng quy định về vệ sinh an toàn lao động. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường được trình bày trong báo 

cáo này để có kế hoạch xử lý kịp thời các sự cố xảy ra khi dự án hoạt động. 

- Trong quá trình hoạt động không sử dụng các loại hóa chất, chủng loại 

vi sinh vật trong danh mục cấm sử dụng của Việt Nam và các công ước quốc tế 

mà Việt Nam đã ký kết. 

- Cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã 

nêu trong báo cáo ĐTM của dự án, đảm bảo trong quá trình hoạt động không 

ảnh hưởng đến bà con sinh sống khu vực lân cận dự án.  

- Cam kết xử lý nước thải, chất thải, đền bù và khắc phục ô nhiễm môi 

trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục I.  

- Bản sao các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án. 

- Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện. 

Phụ lục II. Bản sao của các hồ sơ sau: 

- Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn. 

- Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến. 

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân. 

 

 

 

 


